Anexo G Graficas complementarias da red de distribucion bajo prueba

Curva cronoldgica de carga del transformador de 45 kVA bajo una probabilidad de conexidn de VE del 44% centrada a las 19:00

Energia con VE 2 usuarios (8:00 pm): 432.98 kWh /Incremento de: 24.07%
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Hora del dia
Energfa sin VE: 348.98 kWh —e— Demanda sin VE
. . o -~ Demanda con VE (3 usuarios a las 7:00 pm)
Energia con VE 3 usuarios (7:00 pm): 474.98 kWh /Incremento de: 36.11% ~e- Demanda con VE (2 usuarios a las 6:00 pm)
Energia con VE 2 usuarios (6:00 pm): 432.98 kWh /Incremento de: 24.07% -#- Demanda con VE (2 usuarios a las 8:00 pm)
Energia con VE 2 usuarios (8:00 pm): 432,98 kWh /Incremento de: 24.07% -~~~ Limite del transformador (41.4 kW)
Curva cronoldgica de carga del transformador de 45 kVA bajo una probabilidad de conexion de VE del 44% centrada a las 19:00
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Hora del dia
Energfa sin VE: 348.98 kWh —— Demanda sin VE
3 N -#- Demanda con VE (3 usuarios a las 7:00 pm)
Energia con VE 3 usuarios (7:00 pm): 474.98 kWh /Incremento de: 36.11% -e- Demanda con VE (2 usuarios a las 6:00 pm)
Energia con VE 2 usuarios {6:00 pm): 432.98 kWh /Incremento de: 24.07% —-#- Demanda con VE (2 usuarios a las 8:00 pm)

Limite del transformador (41.4 kW)
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Demanda de potencia (kW)

Curva cronoldgica de carga del transformador de 50 kVA bajo una probabilidad de conexidn de VE del 39% centrada a las 19:00
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Hora del dia
Energfa sin VE: 397.82 kKWh ¢— Demanda sin VE )
—~#- Demanda con VE (3 usuarios a las 7:00 pm)
Energia con VE 3 usuarios (7:00 pm): 523.82 kWh /Incremento de: 31.67% -e- Demanda con VE (2 usuarios a las 6:00 pm)
Energia con VE 2 usuarios (6:00 pm): 481.82 kWh /Incremento de: 21.11% ~®- Demanda con VE (2 usuarios a las 8:00 pm)

Energia con VE 2 usuarios (8:00 pm): 481.82 kWh /Incremento de: 21.11%

Limite del transformador (45.5 kW)

Demanda de potencia (kW)

Curva cronoldgica de carga del transformador de 75 kVA bajo una probabilidad de conexion de VE del 41% centrada a las 19:00
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Hora del dia
Energfa sin VE: 446.68 kWh —e— Demanda sin VE 7
Energia con VE 5 usuarios (7:00 pm): 656.68 kWh /Incremento de: 47.01% -~ Demanda con VE (5 usuarfcs a las 7:00 pm)
. N -e- Demanda con VE (3 usuarios a las 6:00 pm)
Energia con VE 3 usuarios (6:00 pm): 572.68 kWh /Incremento de: 28.21% -e- Demanda con VE (3 usuarios a las 8:00 pm)
Energia con VE 3 usuarios (8:00 pm): 572.68 kWh /Incremento de: 28.21% -eo- Demanda con VE (1 usuario a las 5:00 pm)
Energia con VE 1 usuario (5:00 pm): 492.18 kWh /Incremento de: 10.19% -®- Demanda con VE (1 usuario a las 9:00 pm)

Energia con VE 1 usuario (9:00 pm): 488.68 kWh /Incremento de: 9.40%

Limite del transformador (68.3 kW)
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Curva cronolégica de carga del transformador de 112.5 kVA bajo una probabilidad de conexién de VE del 38% centrada a las 19:00
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Demanda de potencia (kW)

Energia sin VE: 875.33 kWh

Energfa con VE 7 usuarios (7:00 pm): 1169.33 kWh /Incremento de: 33.59%
Energia con VE 5 usuarios (6:00 pm): 1085.33 kWh /Incremento de: 23.99%
Energfa con VE 5 usuarios (8:00 pm): 1085.33 kWh /Incremento de: 23.99%
Energia con VE 1 usuario (5:00 pm): 920.83 kWh /Incremento de: 5.20%
Energia con VE 1 usuario (9:00 pm): 917.33 kWh /Incremento de: 4.80%
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Hora del dia

Demanda sin VE

Demanda con VE (7 usuarios a las 7:00 pm)
Demanda con VE (5 usuarios a las 6:00 pm)
Demanda con VE (5 usuarios a las 8:00 pm)
Demanda con VE (1 usuario a las 5:00 pm)
Demanda con VE (1 usuario a las 9:00 pm)
Limite del transformador (102.4 kW)

Curva cronoldgica de carga del transformador de 150 kVA bajo una probabilidad de conexién de VE del 40% centrada a las 19:00

Demanda de potencia (kW)

Energia sin VE: 1143.61 kWh

Energia con VE 10 usuarios (7:00 pm): 1563.61 kWh /Incremento de: 36.73%
Energia con VE 6 usuarios (6:00 pm): 1395.61 kWh /Incremento de: 22.04%
Energfa con VE 6 usuarios (8:00 pm): 1395.61 kWh /Incremento de: 22.04%
Energia con VE 1 usuario (5:00 pm): 1189.11 kWh /Incremento de: 3.98%
Energia con VE 1 usuario (9:00 pm): 1185.61 kWh /Incremento de: 3.67%
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Hora del dia

—e— Demanda sin VE

—®- Demanda con VE (10 usuarios a las 7:00 pm)
—e- Demanda con VE (6 usuarios a las 6:00 pm)
—®- Demanda con VE (6 usuarios a las 8:00 pm)
—e- Demanda con VE (1 usuario a las 5:00 pm)
—8- Demanda con VE (1 usuario a las 9:00 pm)

Limite del transformador (136.5 kW)
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Distribucian de la probabilidad de conexidn de VE
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Distribucion de la probabilidad de conexidn de VE para todos los transformadores de 75 kVA

Hora del dia
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Distribucion de la probabilidad de conexion de VE

T
CLUrYn Teorica
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Hora del dia
Tensién en PU. vs Hora del Dia (Nodo 1) Potencia Activa vs Hora del Dia (Nodo 1)
Energia activa SIN VE: -21.25 MWh
—&— SINVE
™ —®— CON VE 7:00 FM Energia activa CON VE 7:00 PM: -29.28 MWh, 37.81%
- CON VE 6:00 PM Energia activa CON VE 6:00 PM: -26.57 MWh, 25.05%
—e— CON VE 8:00 PM
Lo o CONVE :00 PM s Energia activa CON VE 8:00 PM: -26.57 MWh, 25.05%
5 ) —®— CON VE 9:00 PM = Energia activa CON VE 5:00 PM: -22.57 MWh, 6.24%
% g Energla activa CON VE 9:00 PM: -22.47 MWh, 5.76%
g
5 Loo z Factores de Carga:
] g Tt Factor de Carga SIN VE: 0.86
0.98 T & —s— CON VE 7:00 PM Factor de Carga CON VE 7:00 PM: 0.55
204 9T DON VE 6:00 PM Factor de Carga CON VE 6:00 PM; 0,60
: —— CON VE 8:00 PM
0.96 T —8— CON VE 5:00 PM Factor de Carga CON VE 8:00 PM: 0.61
s —&— CONVE 9:00 PM Factor de Carga CON VE 5:00 PM: 0.77
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Hora del Dia Hora del Dia
Angulo de la Tension vs Hora del Dia (Nodo 1) Potencia Reactiva vs Hora del Dia (Nodo 1)
—e— SINVE Energia reactiva SIN VE: -13.31 MVA
0.04 @ COMVE7:00 PM. Energia reactiva CON VE 7:00 PM: -13.35 MVArh, 0.27%
—&— CON VE 6:00 PM
z e CONVEBOOPM | _ Energla reactiva CON VE 6:00 PM: -13.33 MVArh, 0.15%
B ooz —o— CONVES:00PM | £ Energia reactiva CON VE 8:00 PM: -13.33 MVArh, 0.15%
= —s— coNVEgoPM | £ i X
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] 2
2 g Energla reactiva CON VE 3:00 PM: -13.32 MVArh, 0.03%
& 000 o -~ - i + @
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z g -0.583 —a— SINVE
:;; —0.02 I g —&— CON VE 7:00 PM
& —0.584 ~e— CON VE 6:00 PM
—8— CON VE 8:00 PM
—0.04 I ~0.585 —8— CON VE 5:00 PM
—— CON VE 9:00 PM
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Tension en P.U. vs

Hora del Dfa (Nodo 1)

Potencia Activa vs Hora del Dia (Nodo 1)

Energia activa SIN VE: -21.25 MWh

—8— SINVE 00 —8— SINVE
104 ~®— CON VE CONTROLADO —8— CON VE CONTROLADO | Energia activa CON VE CONTROLADO: -43.74 MWh, 105.84%
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H Z 10
a °
g H
c 100 g
£ 5 -15 Factores de Carga:
E E’ Factor de Carga SIN VE: 0.86
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0.96 -25
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0123456 7 8 9101112131415 1617 18 18 20 2122 23 0123 456 78 91011121314151617 18 192021 22 23
Hora del Dia Hora del Dia
Angulo de la Tensién vs Hora del Dia (Nodo 1) 0578 Potencia Reactiva vs Hora del Dia (Nodo 1)
—e— SINVE Energia reactiva SIN VE: -13.31 MVArh
0.04 #— CON VE CONTROLADO Energla reactiva CON VE CONTROLADO: -13.42 MVArh, 0.76%
= —0.580
£ %
] E
§ ooz H
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Hora del Dia Hora del Dia
Tension en PU. vs Hora del Dia (Nodo 2) Potencia Activa vs Hora del Dia (Nodo 2)
Energia activa SIN VE: 0.45 MWh
0.9988 ot —at SIN VE "
indice de Regulacion de Tensién (VRI): A a'dl CON VE 7:00 PM Energia activa CON VE 7:00 PM: 0.66 MWh, 47.01%

'VRI SIN VE: 0.03% 0.9986
'VRI CON VE 7:00 PM: 0.16%
0.9884
VRI CON VE 6:00 PM; 0.11% 5
VAI CON VE 8:00 PM: 0.11% % 09982
VRI CON VE 5:00 PM: 0.05% 5 p.ssse
VAI CON VE 3:00 PM; 0.04% H
" osare ==
J -
0.9976 .-
—#— CON VE 8:00 PM \
0.9974 ~&- CON VE 5:00 PM

g1

—— CON VE 5:00 PM

Potencia Activa (MW)

CON VE 6:00 PM
CON VE 8:00 PM
CON VE 5:00 PM
CON VE 9:00 PM

Energla activa CON VE 6:00 PM: 0.57 MWh, 28.21%
Energia activa CON VE 8:00 PM: 0.57 MWh, 28.21%
Energia activa CON VE 5:00 PM: 0.49 MWh, 10.19%
Energia activa CON VE 9:00 PM: 0.4 MWh, 2.40%
Factores de Carga:

Factor de Carga SIN VE: 0.65

Factor de Carga CON VE 7:00 PM: 0.46

Factor de Carga CON VE 6:00 PM; 0.51

Factor de Carga CON VE 8:00 PM:

Factor de Cara CON VE 5:00 PM: 0.59

.51

0123 456 78 91011121314151617 181920212223

0123456 78 91011121314151617 18 19 20 21 22 23 Factor de Carga CON VE 9:00 PM: 0.59
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indice de Regulacién de Ten:
VAI SIN VE: 0.03%

VAI CON VE 7:00 PM; 0.18%
VAI CON VE 6:00 PM; 0.13%
VAl CON VE 8:00 PM: 0.13%
VAI CON VE 5:00 PM: 0.05%
VAl CON VE 5:00 PM: 0.05%
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& —+— SINVE
J —o— CON VE 7:00 PM
0.98725 —&— CON VE 5:00 PM !
} —e— COM VE 8:00 PM \
039700 —&— CON VE 5:00 PM
098675 —®— CON VE 2:00 PM x‘ *

Tension en P.U. vs Hora del Dia (Nodo 3)

Potencia Activa vs Hora del Dia (Nodo 3)

Potencia Activa (MW)

2
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CON VE 6:00 PM
CON VE 8:00 PM
CON VE 5:00 PM
CON VE 9:00 PM
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012345678 91011121314151617181920212223

Energla activa SIN VE: 0.45 MWh

Energla activa CON VE 7:00 PM: 0,66 MW, 47.01%

Energla activa CON VE 6:00 PM: 0,57 MW, 28.21%

Energla activa CON VE 8:00 PM: 0,57 MW, 28.21%

Energla activa CON VE 5:00 PM: 0,49 MW, 10.19%
Energla activa CON VE 9:00 PM:
Factores de Carga:

Factor de Carga SIN VE: 0.65
Factor de Carga CON VE 7:00 PM:
Factor de Carga CON VE 6:00 P,
Factor de Carga CON VE 8:00 P,
Factor de Carga CON VE 5:00 PM:

Factor de Carga CON VE 9:00 PM;

049 MWh, 3.40%

: 0.46
:0.51
:0.51
:0.59
:0.59
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Angulo de la Tension vs Hora del Dia (Nodo 3) o1se Potencia Reactiva vs Hora del Dia (Nodo 3}
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Tension en P.U. vs Hora del Dia (Nodo 3) Potencia Activa vs Hora del Dia (Nodo 3)
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Anexo G Graficas complementarias de red de distribucidon bajo prueba

Tension en PU. vs Hora del Dia (Nodo 4)

Potencia Activa vs Hora del Dia (Nodo 4)
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Anexo G Graficas complementarias de red de distribucidon bajo prueba

Tensién en P.U. vs Hora del Dia (Nodo 6)

Potencia Activa vs Hora del Dia (Nodo 6)
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Anexo G Graficas complementarias de red de distribucidon bajo prueba

Tensién en PU. vs Hora del Dia (Nodo 7)

Potencia Activa vs Hora del Dia (Nodo 7)
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Anexo G Graficas complementarias de red de distribucidon bajo prueba

Tension en P.U. vs Hora del Dia (Nodo 9)

Potencia Activa vs Hora del Dia (Nodo 9)
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Anexo G Graficas complementarias de red de distribucidon bajo prueba
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