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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El uso de los materiales dieléctricos es indispensable para la construcción y funcionamiento 
adecuado de los equipos y sistemas eléctricos, siendo el aire uno de los más utilizados por su 
precio y disponibilidad, lo que lo hace muy competitivo respecto a otros medios aislantes. 

En general, todos los equipos eléctricos comparten alguna frontera común entre las partes activas 
y el aire; lo cual, bajo ciertas condiciones de operación (sobretensiones, falla, cambios en la 
geometría), puede generar ionización del aire por la intensificación del campo eléctrico. Este es 
uno de los fenómenos más comúnmente observados en líneas de transmisión, puesto que se 
presentan fenómenos de ionización del aire circundante a los conductores, causados por 
sobretensiones, tanto en condiciones normales de operación, como en condiciones transitorias. 
De igual forma, en el proceso de formación del canal de la descarga del rayo, se produce ionización 
del aire y producción de carga espacial. Adicionalmente, el aire también se usa como medio para 
la extinción del arco eléctrico en equipos de maniobra como los interruptores y los 
seccionalizadores.  

En todos estos casos, el aire usado como material dieléctrico puede ionizarse generando efecto 
corona y en consecuencia carga espacial. Si bien el comportamiento dieléctrico del aire ha sido 
estudiado ampliamente, es importante continuar profundizando en el tema dado su gran 
importancia y el creciente número de aplicaciones en las que se puede seguir usando como lo es el 
caso de la fuente de corriente de extra alta impedancia ETHICS inventada y patentada por 
Román1[1] y desarrollada en la Universidad Nacional.  

En este proyecto se estudia el comportamiento del efecto corona ante señales de tensión DC y 
señales de impulso de tensión y se analizan las diferencias observadas para diferentes presiones 
de trabajo. 

En la primera parte del presente documento se analiza el comportamiento de la corriente corona y 
la impedancia del arreglo coaxial de prueba, asociadas a la ionización del aire para diferentes 
presiones, cuando se aplica una señal de tensión DC a un arreglo de conductores en configuración 
cilíndrica coaxial. A partir de este análisis se obtiene un modelo matemático que permite predecir, 
tanto el valor de la corriente corona, como de la impedancia de la fuente corona, en función de la 
presión y la tensión aplicada al arreglo coaxial de prueba .En la segunda parte de este trabajo de 
investigación, se estudia el comportamiento de la carga espacial generada alrededor del hilo 
central del arreglo coaxial, pero aplicando impulsos de voltaje tipo rayo. En este caso se analiza el 
comportamiento de la corriente corona asociada al impulso de voltaje y la carga espacial iónica 
residual depositada en la cercanía del conductor central. En los dos casos mencionados se analiza 
la magnitud tanto de la corriente corona, como de la carga eléctrica espacial en función de la 
presión y el voltaje de prueba.  

                                                           
1
“Fuente de Corriente de Alta Impedancia”, Patente: 28417, Resolución 35113, Radicación N° 01-7077 del 31 

de enero de 2001, clasificación IPC: H 01 T 19/00. 
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El tema de estudio se encuentra enmarcado dentro de la línea de investigación en descargas en 
gases del grupo de investigación en compatibilidad electromagnética de la Universidad Nacional. 
El grupo ha desarrollado varios trabajos de tipo teórico y experimental, tales como la simulación 
numérica del efecto corona, el cálculo de campo eléctrico y el estudio del efecto corona para 
diferentes configuraciones geométricas. Adicionalmente se han desarrollado trabajos teóricos y 
experimentales para obtener energía eléctrica a partir del campo eléctrico generado por las nubes. 
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2. MARCO TEORICO O DE REFERENCIA 

 

2.1 EFECTO CORONA 

Las descargas corona, son descargas eléctricas parciales que se originan en dieléctricos gaseosos, 
cuando el material pierde sus propiedades dieléctricas por el incremento del campo eléctrico en 
una zona específica del espacio interelectródico. Las descargas parciales asociadas a este 
fenómeno, no necesariamente llegan al colapso de todo el material ubicado en el espacio 
interelectródico y que soporta el campo eléctrico. 

El aire como material dieléctrico, pierde sus propiedades cuando se somete al efecto de un campo 
eléctrico homogéneo de aproximadamente 3MV/m a condiciones estándar. El efecto corona 
produce pérdida parcial de la capacidad dieléctrica del material, perdidas de energía y deterioro 
en los materiales dieléctricos que comparten la frontera con el aire, que es la zona en la que 
usualmente se presentan las descargas corona. También son perceptibles efectos sonoros y 
visuales que se dan por el rompimiento de las moléculas del gas y emisión de fotones que se 
generan durante este proceso. 

 

2.2 TIPOS DE DESCARGA CORONA 

Existen dos tipos de descarga corona en un material gaseoso que se definen por la polaridad del 
electrodo más estresado, es decir el de menor curvatura en una configuración de electrodos 
punta-placa.  

Corona positivo: tiene una tensión de inicio del efecto corona alta, y una tensión disruptiva menor 
que la presentada en corona negativo; esto indica que una vez iniciado el proceso de ionización 
del gas, la tasa de producción de electrones aumenta rápidamente generando una gran cantidad 
de iones y electrones en el espacio interelectródico [2]. 

 

Corona negativo: La tensión de inicio de corona es menor que la requerida en polaridad positiva lo 
cual indica que se alcanza rápidamente el campo eléctrico de ionización, requerido para producir 
carga eléctrica libre [2]. 

 

2.3 COMPORTAMIENTO DE LA CARGA ESPACIAL EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN FRENTE A 

IMPULSOS DE TENSIÓN TIPO RAYO 

La formación de carga espacial en una configuración de cilindros coaxiales es un fenómeno 
mediante el cual se ha modelado el efecto de la atenuación de las sobretensiones producidas por 
los rayos en líneas de transmisión. Las sobretensiones generadas por los rayos en las líneas aéreas 
aumentan significativamente los gradientes de voltaje en la superficie del conductor, 
sobrepasando el campo eléctrico de inicio del efecto corona en el aire, lo cual hace que se 
produzca ionización del aire alrededor de la superficie de estos conductores.  
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En condiciones normales de operación, el campo eléctrico en la superficie de los conductores de 
las líneas de transmisión debe ser menor al campo eléctrico de inicio del efecto corona en el aire, 
lo cual garantiza que no haya efecto corona.  

Cuando el campo eléctrico aplicado supera el campo eléctrico de inicio del efecto corona, se 
genera carga espacial alrededor del conductor. La carga espacial se origina debido al proceso de 
ionización del aire, originado en la ruptura de sus moléculas por efecto de choques inelásticos con 
los electrones acelerados por el campo eléctrico. Estos choques producen una alta densidad de 
iones positivos, que ante la imposibilidad de movilizarse de forma rápida se acumulan generando 
una nube de carga espacial alrededor del conductor.  

El campo eléctrico de inicio del efecto corona en una configuración cilíndrica coaxial puede 
calcularse con la ecuación de Peek [4]. Sin embargo, varios autores han encontrado que los 
resultados obtenidos con esta ecuación no coinciden con los valores registrados en pruebas de 
laboratorio cuando el radio interno del coaxial es muy pequeño, o cuando hay imperfecciones en 
la superficie del conductor. 

Adicionalmente, algunos autores han estudiado ampliamente la física de las descargas eléctricas 
en el aire en configuraciones coaxiales con el fin de entender el efecto de la carga espacial en la 
atenuación de las sobretensiones en líneas de transmisión, así como su papel en la formación del 
canal de la descarga del rayo.  

Cooray y Hermosillo [5, 6, 7] han realizado pruebas de laboratorio que muestran el 
comportamiento de la carga espacial en función de la tensión aplicada y han observado que la 
carga espacial se mantiene casi constante durante algunos microsegundos (durante el tiempo que 
dura el impulso de tensión aplicado). La presencia de la carga espacial es fácilmente identificable 
ya que el cálculo de la carga instantánea inyectada al sistema no corresponde con la carga 
calculada a partir de las mediciones. Esto indica que la carga eléctrica en el sistema, para un 
instante de tiempo dado es diferente de cero, tal como se indica en la ecuación (Ec. 1). 

q(t)calculada=q(t)inyectada+qespacial    (Ec. 1) 

donde: 

q(t)calculada es la carga calculada con la corriente instantánea medida. 
q(t)inyectada es la carga instantánea inyectada al sistema con el impulso de tensión aplicado 
qespacial es la diferencia entre la carga inyectada y la carga medida para el instante de tiempo dado 

 

Román [7] investigó la carga espacial producida en un arreglo coaxial cuando se aplica al electrodo 
central de un arreglo de electrodos coaxiales impulsos de voltaje muy escarpados, a condiciones 
normales. Sus resultados indican que la carga espacial producida en su montaje se incrementa 
varias veces si se le compara con un experimento de referencia en el cual el campo eléctrico 
asciende lentamente. Román encontró que el aumento de la carga espacial es dependiente de la 
polaridad y que en polaridad positiva es posible obtener hasta un 90% más de carga, mientras que 
en polaridad negativa el incremento es de un 50%. Es importante estudiar el comportamiento de 
la producción de carga espacial con impulsos escarpados a altas presiones. 
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Basados en los trabajos documentados por los autores mencionados, se plantea la necesidad y el 
interés de estudiar el comportamiento de la carga espacial para diferentes condiciones de presión, 
que es uno de los aspectos a evaluar en la presente investigación. 

 

2.4 ATENUACIÓN POR EFECTO CORONA 

Como se mencionó anteriormente, el efecto corona tiene un impacto adicional en el 
comportamiento de las sobretensiones transitorias. El efecto corona reduce el valor pico de la 
señal de impulso de voltaje asociada al rayo, ya que al propagarse a lo largo de las líneas de 
transmisión se supera la tensión de inicio del efecto corona y se produce una carga espacial 
alrededor del conductor. Esta producción de carga espacial reduce la amplitud de la sobretensión 
asociada al rayo por la pérdida de energía en este proceso.  

Este mecanismo puede explicarse de la siguiente forma: la carga espacial alrededor del conductor 
se distribuye generando varias capas (cada una con una densidad de carga volumétrica diferente), 
que varían según el gradiente de tensión alrededor del conductor. Esta distribución de la carga 
genera variaciones en la resistencia y la capacitancia de las capas de aire ionizado alrededor del 
conductor, lo cual produce una distorsión en la forma de la señal de impulso y una atenuación en 
su magnitud. Este mecanismo fue propuesto y evaluado por Cooray en estudios anteriores con 
aire a presión atmosférica [5,6]. 

Como consecuencia del fenómeno antes descrito, se presenta una pérdida de potencia en las 
líneas de alta tensión que fue explicado por Skilling [8]. 

Las cargas liberadas por la ionización del aire que rodea al conductor reducen la intensidad de 
campo limitando la producción de nueva carga espacial. Solamente si aumenta la tensión es 
posible producir nueva carga espacial. La carga espacial generada permanece constante en 
magnitud durante algún tiempo, aún después de reducir la tensión aplicada. Las pérdidas de 
energía causadas durante este periodo de tiempo son originadas por la difusión de los iones, que 
es un proceso cuya disipación es muy lenta [2, 8].  

Con base en esta explicación, Skilling [8] presenta la ecuación (Ec. 2) para el cálculo de las pérdidas 
de potencia: 

       
      

 
   (Ec. 2) 

Donde: 

K, es una constante que indica las perdidas por corona  

Vc es el voltaje de inicio del efecto corona en la línea aérea de transmisión, a la frecuencia 
fundamental 

S, es la distancia recorrida por el impulso de tensión generado por el rayo 

V, es la tensión de la onda de impulso de tensión generado por el rayo 
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3. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE 
PRESIÓN 

 

3.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE PRESIÓN PARA LAS PRUEBAS CON 

TENSIÓN DC 

Para la construcción de la cámara se estableció una presión de trabajo de 551.8 kPa y una presión 
de diseño de 1013 kPa, siendo esta la presión máxima que la cámara puede soportar. 

Teniendo en cuenta la experiencia del grupo de investigación en la construcción de dispositivos 
similares (dificultad en la construcción y costos elevados), se optó por usar un cilindro de gas 
propano con capacidad para 100 lb, ya que tiene un bajo costo y facilita la construcción. Este se 
usa como estructura para elaborar la cámara de presión ya que sus características estructurales y 
mecánicas son adecuadas para esta aplicación. 

 

3.1.1 Características del cilindro usado: 

El cilindro usado como estructura es un elemento diseñado y construido bajo normas de 
certificación NTC, razón por la cual debe ser sometido a pruebas de verificación. En condiciones de 
normales de funcionamiento, almacena gas metano a alta presión y debe ser capaz de soportar 
esfuerzos mecánicos elevados. 

Se diseña y construye según especificaciones dadas por la norma NTC 522-2, que establece las 
características, criterios de diseño y construcción para garantizar un funcionamiento seguro.  

La soldadura, terminaciones y complementos que se usan en los cilindros garantizan máxima 
seguridad en estos dispositivos. 

 

Ventajas del uso del cilindro: 

 En condiciones normales de funcionamiento soporta presiones de hasta 1645 kPa 

 Posee una válvula de entrada y salida de gas que no permite fugas 

 Es robusto mecánicamente y fácil de transportar 

 Es de fácil adquisición y costos reducidos 

 

Especificaciones técnicas del cilindro según NTC 522-2 

- Presión máxima de operación 1645 kPa 
- Presión de ensayo no destructivo: 3308 kPa 
- Espesor del material de la pared: mayor a 1.9 mm 
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- Material de la lámina: hierro templado reforzado 
- Tipo de soldadura: soldadura de filete automática por arco eléctrico 
- Características de la soldadura: las juntas de la soldadura se traslapan y sobreponen entre 

1.5 y 2 veces el espesor máximo de la lámina 
- Diámetro normalizado : 368 mm + 4 mm 

 

Ya que la cámara de presión requiere de señales de alto voltaje y debe permitir la ubicación de los 
dispositivos a ensayar en su interior, es necesario hacerle algunas modificaciones que implican:  

a) Adicionar un buje de alta tensión que permita la conexión del dispositivo a ensayar ubicado 
dentro de la cámara, con la fuente de alta tensión ubicada en el exterior de la cámara.  

b) Hacer modificaciones para que la cámara sea modular (desarmable), permitiendo ubicar los 
dispositivos de prueba dentro de la misma.  

 

3.1.2 Diseño de la cámara de presión 

Conocidos los requerimientos de la cámara para su correcto funcionamiento, se optó por construir 

el dispositivo según lo indicado en la Figura 1. En este diagrama se observa el buje de alta tensión 

que conecta el interior y el exterior de la cámara. También se realizó un corte para dividir el 

cilindro en dos secciones que después se pueden unir herméticamente, para sellar nuevamente el 

sistema. Esto permite poner elementos en el interior de la cámara y posteriormente sellar sin que 

se produzcan pérdidas de presión. 

 

Figura 1. Esquema general para la construcción de la cámara de presión. Observe los elementos que 
componen la cámara como el buje de alta tensión, bridas de acople y válvula. 

 

Para la construcción de la cámara de presión es importante tener en cuenta las uniones 
(soldaduras y tornillos), juntas mecánicas y la hermeticidad del sistema, ya que son factores que 
determinan la capacidad del sistema para soportar las fuerzas ejercidas por la presión del aire. 

 

Cilindro de gas 

propano 100 lb 

Buje de AT 

Válvula de 

presión 

Cámara interna del 

cilindro 

Sistema de cierre 

con sello hermético 

Electrodo de alto 

voltaje 

Brida de acople (flanches) 
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En este caso las bridas (flanches) y los tornillos deben soportar el esfuerzo mecánico (fuerza de 
empuje) que genera el aire a alta presión en las paredes del cilindro; esto requiere de refuerzos 
con doble cordón de soldadura para garantizar la resistencia a los esfuerzos mecánicos entre el 
cuerpo del cilindro y las bridas (flanches) soldadas en cada seccione de la cámara. 

 

Figura 2. Detalle de la unión soldada entre las bridas y el cilindro. Las secciones en rojo representan las 
soldaduras interna y externa al cilindro, realizadas para reforzar la unión de las partes. 

 

La Figura 2 muestra la manera en que se soltaron las bridas con el cuerpo del cilindro. Cada 
sección de la cámara se une a la brida con una soldadura interna y una soldadura externa 
(refuerzo) que dan mayor resistencia mecánica a la unión entre los dos elementos. Esta soldadura 
debe soportar el esfuerzo generado por la presión interna de la cámara.  

 

3.1.2.1 Cálculo de la fuerza de empuje generada por el aire 

El aire genera una fuerza de empuje que tiende a separar las dos secciones de la cámara en 
direcciones opuestas. Teniendo en cuenta que el material y el tipo de juntura determinan la 
efectividad del cierre es necesario conocer el esfuerzo que debe soportar.  

El primer aspecto a tener en cuenta es la fuerza de empuje generada sobre cada tapa del cilindro, 
que se calcula como se indica a continuación: 

 

F=π*r2*Pin   (Ec. 3) 

Donde:  
F: fuerza generada sobre la tapa del cilindro 
r: radio del cilindro (0.184 m) 
Pin: presión en el interior del cilindro (1013 kPa) 
 

Soldadura interior entre la 

brida y la superficie interna 

del cilindro 

Refuerzo externo con 

soldadura entre el cilindro y 

la brida 

Brida ½ pulgada de 

espesor 

Orring o sello 

hermético de caucho 

Tornillo pasante grado 

5, roscado 

Lamina del cilindro. 

Hierro reforzado 3 mm 

espesor. 

Punto donde se realizó el 

corte al cilindro 
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La fuerza total que el aire ejerce sobre cada sección es 10978 kgf con una presión máxima de 1013 
kPa (10 atm), que corresponde a la fuerza que debe soportar la soldadura que une las bridas con el 
cilindro que mantienen unida la cámara de presión. 

 

3.1.2.2 Selección de la brida de unión atornillada 

Las características de la brida o juntura se definen según la presión de trabajo y dimensiones de la 
cámara, y debe soportar el esfuerzo mecánico ejercida por el aire sobre las secciones. La selección 
de las bridas para tuberías de alta presión se hace siguiendo las especificaciones dadas por la 
norma ANSI B16.5 (bridas con acero al carbono) y ANSI B16.1 (bridas de hierro fundido). 

La norma indica el espesor de la brida o juntura a usar, el número de tornillos, el diámetro y tipo 
de tornillos requeridos para soportar el esfuerzo mecánico. También especifica la distancia que 
debe existir entre tornillos según el grado de dureza. 

La clasificación de la brida dada por la norma se determina según la presión y la temperatura de 
trabajo del sistema. La brida requerida para la unión de la cámara en este caso, es una brida CLASE 
125 (con bridas en hierro fundido para presiones entre 200 psi y 300 psi, temperatura de 100 oC) 
según la ANSI B16.1. 

 

 

 

Figura 3. Dimensiones de bridas según norma B16.1. Se especifican diámetro del cilindro, distancia 
diametral entre tornillos D, diámetro externo A, ancho de la brida B, diámetro del orificio para tornillos E, 

número de tornillos y diámetro del tornillo. 

 

De acuerdo a las características del cilindro y las indicaciones de la norma (Tabla 1, Figura 3), es 
recomendable usar una brida para tuberías de 14 pulgadas de diámetro nominal según la norma. 
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Tabla 1. Clasificación e identificación de bridas para sistemas de alta presión según norma ANSI B16.1. 

 

Teniendo en cuenta que existen restricciones en cuanto a peso, disponibilidad de material y costos 
para la construcción de la brida, se plantearon algunas modificaciones a las indicaciones dadas por 
la norma, que mantienen los índices de seguridad adecuados para el desempeño de la cámara de 
presión en las condiciones de funcionamiento requeridas.  

La selección se realizó con base en un ancho de brida de media pulgada y arrojó los siguientes 
resultados: 

Número de bridas de cierre: 2  
Material de la junta: hierro fundido½” espesor: 
Tornillos:  24 tornillos 5/16” x 2.5 “, grado 5 
Distancia entre tornillos: 5.2 cm 
Distancia diametral entre tornillos: 41.8 cm 
 

Características de los tornillos: designación ANSI/ASME grado 5. Acero de medio carbono 
templado y Revenido. Resistencia a la tracción mínima: 120000 PSI, elongación mínima 14%, 
Dureza rockwell: mínima C25, Máxima C34  

 

3.1.3 Diseño del arreglo coaxial 

Para estudiar el efecto corona se construyó un arreglo con cuatro cilindros coaxiales conectados 
entre sí que se ubican dentro de la cámara de presión para realizar las pruebas. El sistema 
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implementado corresponde a una nueva versión de la fuente de corriente de alta impedancia 
ETHICS. 

El arreglo coaxial (Figuras 4 y 5) consta de cuatro tubos de aluminio de 80 cm de largo y 12.56 cm 
de diámetro, cada uno con un conductor concéntrico de cobre calibre AWG 22 (0.32 mm de radio).  

 

 

Figura 4. Diagrama de construcción del arreglo de cilindros coaxiales. La figura indica la disposición física en 
que se ubican los cuatro cilindros. 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de construcción del arreglo de cilindros coaxiales. Detalle del montaje, conexión de los 
alambres concéntricos, conexión de los tubos de aluminio y sistema de soporte mecánico (acrílico y tornillos 

plásticos). 
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3.1.4 Diseño del buje de alta tensión. 

Este debe soportar la tensión de prueba inyectada al objeto dentro de la cámara y por tanto debe 
ser construido con un material dieléctrico que tenga una rigidez dieléctrica suficientemente alta 
para soportar los voltajes de trabajo. 

Criterios de diseño: 

 Tensión de prueba: 70 kV DC 

 Tensión de aislamiento: mayor o igual a 90 kV 

 Desmontable o desarmable 
 
 
Selección de materiales 
 
Teniendo en cuenta la rigidez dieléctrica y mecánica requerida para la construcción del 
buje de alta tensión se optó por usar EMPACK como material dieléctrico para su 
construcción. Este material es seleccionado dada su disponibilidad, costo, propiedades 
mecánicas y eléctricas.  
 
Las características más relevantes del material se indican a continuación. 
 
Rigidez dieléctrica: mayor a 45 kV/mm 

Permitividad dieléctrica relativa: r=3 
Esfuerzo a la ruptura: mayor a 40 N/mm 
 
El buje se divide en cuatro piezas (partes) que se conectan entre sí y garantizan el 
aislamiento el voltaje de prueba. Un conductor de bronce dentro del buje permite la 
conexión eléctrica entre el interior y el exterior de la cámara de presión. Para garantizar la 
hermeticidad se usan empaques de caucho ubicados en las superficies de contacto de 
cada una de las partes del buje. Ver detalle ANEXO 1. 
 

3.1.5 Construcción de la cámara de presión 

Luego de especificar y diseñar las partes que componen la cámara, se hace la construcción para 
verifica su comportamiento y posteriormente ser ensambladas. La Figura 6, muestra el dispositivo 
una vez construido y ensamblado; se observa el arreglo coaxial puesto dentro de la cámara de 
presión antes de cerrarse. Cuando la cámara se cierra, se conecta eléctricamente el arreglo coaxial 
con la fuente de alto voltaje por medio del buje de alta tensión. Al poner y ajustar los tornillos el 
sistema queda completo y ajustado. 
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Figura 6. Detalle del montaje de la unidad coaxial dentro de la cámara de presión. 

 

La cámara de presión construida se usa para realizar las pruebas de efecto corona con tensión DC. 
Las pruebas se realizan con el arreglo coaxial indicado; se aplican las tensiones de prueba y se 
registran las corrientes.  

 

Nota: No fue posible realizar las pruebas de impulso con esa cámara debido a la alta capacitancia 
que hay entre la cámara y el arreglo coaxial. Esta capacitancia carga fuertemente la fuente de 
impulsos de voltaje tipo rayo haciendo que las señales de impulso se distorsionen; por lo cual las 
señales registradas difieren bastante de los impulsos de voltaje aplicados al arreglo coaxial. 

 

3.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ARREGLO COAXIAL PARA PRUEBAS DE IMPULSO DE 

VOLTAJE 

Tal como se indicó antes no fue posible realizar las pruebas de impulso con la cámara de presión 
construida inicialmente; por esta razón fue necesario construir otro dispositivo que permitiese 
hacer las pruebas sin generar distorsión o errores en las mediciones. 

El gran tamaño y volumen de la cámara inicial era una de los factores que favorecía las altas 
capacitancias parásitas, que afectaban el sistema de medida. Debido a esto se optó por construir 
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una cámara presurizada de menor tamaño, que no generase una capacitancia parásita muy alta 
con respecto a tierra. 

 

Criterios de diseño 
El sistema se construyó siguiendo especificaciones similares a las del primer prototipo. 
Presión de trabajo:  551.8 kPa 
Presión máxima:  1013 kPa 
La tensión máxima soportada por el buje:(60 kV DC)   
 
La tensión máxima fue reducida debido al menor tamaño de la cámara de presión y al diámetro 
del tubo usado para la cámara. 
 

3.2.1 Diseño de la cámara de presión para pruebas de impulso de voltaje 

La Figura 7 presenta el esquema de la cámara de presión que es en sí misma, el arreglo coaxial. 
Está compuesta por un cilindro externo (tubo) y un alambre concéntrico ubicado dentro del 
cilindro que conforman el arreglo coaxial. El alambre y el tubo se encuentran aislados 
eléctricamente por medio de dos discos dieléctricos que sirven de soporte mecánico para el 
alambre y para garantizar hermeticidad del sistema. Tiene en sus extremos dos tapas metálicas 
roscadas al tubo que junto con los discos dieléctricos permiten el cierre del cilindro y evitan 
perdidas de presión. 

También se observa un buje de alta tensión que conecta el interior y el exterior de la cámara, 
permitiendo la conexión eléctrica con una fuente de voltaje externa.  

El reducido tamaño y su ubicación con respecto al plano de tierra reduce la capacitancia parásita a 
tierra (esta depende de la posición del arreglo coaxial respecto del plano de tierra) de manera que 
no afecta el sistema de medición. 

 

 
 
 
 
 

Figura 7. Esquema de la cámara de presión usada para pruebas de impulso tipo rayo. Obsérvese los 
elementos que componen la cámara como el buje de alta tensión, tapas laterales y válvula de aire. 

 

La cámara cuenta con una válvula de entrada/salida de aire que se usa para inyecta el aire a alta 
presión antes de realizar las pruebas.  

Este es el arreglo coaxial en el cual se estudia el comportamiento de la carga espacial cuando se 
aplican las señales de impulso de voltaje.  
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3.2.1.1 Cálculo de la fuerza de empuje generada por el aire 

El cálculo del esfuerzo se hace de la misma manera que en el numeral 3.1.2.1. Teniendo en cuenta 
al área de las tapas laterales y la presión de trabajo del sistema se calculan según lo indicado en la 
ecuación Ec. 3, presentada en la sección 3.1.2.1. 

La fuerza que el aire ejerce sobre las tapas del cilindro es 219.3 kgf con una presión de 1013 kPa 
(10 atm), esta es la fuerza que debe soportar la rosca que une las tapas con el tubo. 

 

3.2.2 Construcción del arreglo coaxial 

Para la construcción del cilindro se usó un tubo de acero 2.6 cm de radio y 60 cm de longitud así 
como un alambre coaxial calibre AWG 22 (0.32 mm de radio). Este elemento se usa como soporte 
para las partes que componen el sistema y que garantizan la hermeticidad del arreglo. 

Para la construcción se fabricaron dos tapas metálicas que se enroscan en los extremos del tubo y 
se fijan junto con un O-Ring para garantizar el sello, evitando las fugas de aire para mantener la 
presión interna. 

 

  

  

Figura 8. Detalle del montaje de del arreglo coaxial usado para las pruebas con impulso de voltaje. El sistema 
es modular y puede armarse o desarmarse según las necesidades. Véase las diferentes partes que 

conforman el sistema antes y después de ser ensamblado. 
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La Figura 8 muestra detalle del arreglo coaxial. Este se compone de tres partes que se observan e 
identifican claramente en la figura. La primera es el cilindro coaxial (tubo) que se usa como 
soporte para los elementos que componen el arreglo coaxial. La segunda es el buje de alta 
tensión; que se encuentra sujeto a una de las tapas laterales que se usa para el cierre del sistema. 
La tercera parte es el disco aislante que se usa como soporte para el alambre coaxial, que se 
encuentra conectado a otra tapa lateral usada para el cierre hermético del sistema. También se 
observa una manguera con una válvula de paso que se usa para inyectar el aire a alta presión al 
sistema.  

El sistema así construido elimina los problemas de capacitancia parásita que presentaba la cámara 
de presión usada para realizar las pruebas con tensión DC. 
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4. EFECTO CORONA NEGATIVO EN CONFIGURACIÓN DE 
CILINDROS COAXIALES 

 

En este capítulo se analiza la información registrada durante las pruebas de corona DC negativo 
realizadas en el arreglo de cilindros coaxiales con presión controlada.  

Las pruebas de tensión DC negativa se realiza un montaje de 4 cilindros coaxiales conectados en 
paralelo, y ubicados dentro de la cámara de presión controlada que se muestra en la fotografía de 
la Figura 6, tal como se mencionó en el capítulo 3, sección 3.1.5. Durante las pruebas se registran 
los valores de tensión aplicada al arreglo de cuatro cilindros coaxiales y la sumatoria de la 
corriente corona producida en cada uno de los cuatro cilindros coaxiales conectados en paralelo. 

El sistema de medida que se empleó se muestra en la Figura 9. Para la medición del voltaje 
aplicado al arreglo se empleó una sonda de alta tensión Tektronix P6015A. La corriente corona fue 
medida mediante una resistencia (R-Shunt) de 22 kΩ en serie con la conexión a tierra. La corriente 
de corona IR es proporcional a la caída de voltaje (VR) medida en la resistencia IR (ver Figura 9). En 
la Figura 9 Scoaxial representa los cuatro cilindros coaxiales conectados en paralelo y VDC es la 
fuente de alta tensión DC negativa usada para aplicar la tensión de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama del montaje usado para realizar las pruebas de tensión DC. Obsérvese la conexión de los 
dispositivos de medida “Divisor AT” y resistencia. Scoaxial representa el sistema coaxial completo. 

Los dispositivos usados para obtener la característica de la corriente corona en función del voltaje 
aplicado para cada presión, son los siguientes: 

R-Shunt: resistencia de 22k, 0.5 w, 5% tolerancia.  
Divisor: punta de alta tensión Tektronix P6015A, 20 kV DC, 40 kV pico, relación de 1000/1. 

Osciloscopio 

VDC 

+ - VR 

IR 

Divisor  

AT 

Alambre 

coaxial 

Cilindro 

exterior 

Scoaxial 
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Fuente de voltaje: fuente de alta tensión DC de polaridad negativa desde 0 hasta 80kV, “DC Hipot 
Tester”, modelo: 880PL-10MAde Hipotronix. 

Las señales obtenidas se registraron con un osciloscopio digital Agilent6104A de 1GHz de ancho de 
banda, 2 Gs/s de muestreo. 

 

4.1 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

Antes de iniciar las pruebas se determina, para cada condición de presión, la tensión disruptiva del 
arreglo coaxial. De esta manera práctica se establece la tensión máxima a aplicar durante las 
pruebas evitando que haya disrupción. 

Las pruebas para cada condición de presión se realizan iniciando en 1 kV DC de polaridad negativa 
e incrementando la tensión de ensayo hasta el valor máximo establecido para cada presión. 
Posteriormente se reduce hasta 0 kV con pendiente de voltaje negativo. El incremento de la 
tensión se hace con una tasa de 1kV/s aproximadamente. 

La prueba se repite siete veces para cada valor de presión, siguiendo siempre el mismo 
procedimiento, con intervalos de tiempo de 5 minutos entre pruebas. En este tiempo se espera 
que la carga espacial generada dentro del coaxial se recombine. 

La corriente se mide de manera indirecta como la caída de voltaje sobre una resistencia (R-Shunt) 
conectada entre el arreglo coaxial y la tierra, mientras que la tensión se mide usando la sonda de 

alta tensión. La corriente se calcula con la relación I = VR/R donde R=22 k. 

Las mediciones se realizaron con diez presiones diferentes para un total de 70 pruebas con tensión 
DC negativa. Con base en estas se analiza y modela el comportamiento de las señales V-I y V-R 
para las diferentes condiciones de presión. 

Las presiones de trabajo indicadas en psi y en kPa son las siguientes:  

Presión PSI 10.8 20.8 28.8 36.8 44.8 52.8 60.8 68.8 74.8 79.8 

Presión kPa 74 143 198 253 308 364 419 474 515 550 

Tabla 2. Presiones de trabajo usadas en las pruebas de corona DC. La fila superior indica los valores en psi y 
la fila inferior presenta las equivalencias en kilopascales (kPa) 

4.2 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para un adecuado análisis y modelamiento matemático de las señales V-I y V-R en función de la 
presión, es necesario eliminar el ruido eléctrico que se suma a estas mediante un procedimiento 
digital.  

4.2.1 Filtrado digital de las señales 

Los datos registrados que se muestran en la Figura 10 presentan ruido eléctrico, posiblemente 
originado por los pulsos Trichel asociados al efecto corona en cada una de las descargas. Este ruido 
se suma a la componente DC de la corriente, generando una señal distorsionada que se debe 
filtrar. El filtrado de las señales tanto de corriente como de tensión elimina el ruido, obteniéndose 
una característica I-V muy bien defina, con la cual es posible estudiar el comportamiento de la 
resistencia propia de la descarga eléctrica corona. 
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El filtrado se realiza mediante un filtro digital en MATLAB® (butter), el cual usa una rutina que 
promedias las señales que se encuentran alrededor de la señal principal, reduciendo el ruido a 
valores imperceptibles. La Figura 10 muestra las señales antes y después de aplicar el filtro digital. 

La señal azul en la Figura 10 representa la característica I-V registrada para una presión de prueba 
de 308 kPa. En esta se observa claramente el ruido asociado a la característica I-V del efecto 
corona.  

 

Figura 10. Característica corriente-voltaje registrada en el arreglo coaxial. Las curvas azul y roja muestran 
respectivamente las características I-V antes y después de ser filtrada digitalmente. 

 

La señal de color rojo muestra la característica I-V después de aplicar el filtro digital. La señal 
filtrada es utilizada para modelar matemáticamente la corriente corona medida en función de la 
tensión aplicada en el arreglo coaxial, objeto de la presente investigación. 

Una vez establecidos los criterios de ajuste para el filtro digital y luego de verificar la efectividad 
del proceso de filtrado, se aplica este procedimiento a todas las señales medidas y posteriormente 
se grafican para realizar un modelo matemático de su comportamiento. 

Para verificar el ajuste y la tendencia de la característica I-V con cada una de las presiones de 
prueba, se grafican las siete señales registradas durante cada prueba a una misma presión. La 
Figura 11 muestra la excelente superposición de las siete características registradas para una 
presión de 198 kPa. Esto indica que hay una baja dispersión en los resultados, indicando que la 
secuencia y procedimientos usados para la toma de datos durante las pruebas son adecuados. 
También puede concluirse que durante el tiempo de espera entre una prueba y otra, la carga 
espacial residual se recombinó. Si este no fuera el caso, se presentarían variaciones significativas 
entre las diferentes características registradas para una misma presión. 
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Figura 11. Superposición de las 7 características I-V registradas para una misma presión de198 kPa. Nótese 
la excelente superposición de las 7 características registradas. 

 

 

 

Figura 12. Comportamiento típico de las características I-V para diferentes condiciones de presión en el 
arreglo coaxial. Cada una de las curvas mostradas en la figura corresponde a una sola de las 7 características 

obtenidas para cada valor de presión. 
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El mismo procedimiento se aplicó para cada una de las presiones y se encontró que todas siguen el 
mismo comportamiento. Sin embargo, los eventos registrados a las presiones de 198 kPa, 308 kPa 
y 474 kPa, mostraron una dispersión no significativa. La Figura 12 muestra las características I-V 
para cada uno de los valores de presión investigados, apreciándose las diferencias entre cada una 
de ellas. Puede apreciarse en las características I-V de la Figura 12 que éstas son independientes 
de la presión y no-lineales. Este comportamiento no lineal se mantiene en todos los casos pero se 
hace menos evidente cuando la presión aumenta. 

Para los rangos estudiados de presión, los cuales se incrementaron casi linealmente en pasos de 
cerca de 55 kPa, se observó una fuerte reducción en la corriente corona con incrementos de la 
presión. Esto indica que a altas presiones, un incremento de la misma, hace más difícil incrementar 
la corriente corona. Una posible explicación a este fenómeno está en la dificultad de iniciar el 
proceso de ionización a altas presiones. Por lo anterior, las diferencias entre las características 
para altas presiones son cada vez menores según se observa en la Figura 12. Nótese en la Figura 
12 la reducción de la pendiente (di/dp), con incrementos de la presión. Lo anterior puede 
ejemplificarse al comparar la diferencia entre las características para 74 kPa y 143 kPa comparadas 
con la diferencia entre las características para 515 kPa y 550 kPa. 

Desde un punto de vista físico, es claro que la densidad de moléculas en el aire aumenta cuando 
aumenta su presión. En consecuencia, la distancia media que hay entre las moléculas del aire 
disminuye y por tanto el camino libre medio de los electrones también se reduce cuando la 
presión del aire aumenta. Por lo anterior, para condiciones similares de campo eléctrico, la energía 
cinética (v2*m, donde v = velocidad y m = masa), que alcanza un electrón disminuye cuando 
aumenta la presión y esto, sumado al aumento en la probabilidad de tener colisiones elásticas con 
otras moléculas, reduce las probabilidad de ionización del aire.  

Este comportamiento explica las diferencias observadas en las características I-V obtenidas para 
las diferentes condiciones de presión. En consecuencia la tensión de inicio del efecto corona y el 
campo eléctrico necesarios requeridos para ionizar el aire, son mayores cuando aumenta la 
presión. 

 

4.3 REPRESENTACION MATEMATICA 

El estudio del efecto corona implica modelar de forma matemática el comportamiento de las 
características I-V en función de la presión. Para representar matemáticamente las características 
I-V de manera más precisa es necesario aplicar diferentes modelos de regresión y esto implica 
realizar transformaciones o ajustes a los datos ya que la característica I-V sigue un 
comportamiento no lineal.  

4.3.1 Ajustes a las características tensión-corriente. 

El efecto corona en el arreglo coaxial es dependiente de la presión del aire y de la geometría del 
arreglo coaxial. Con base en estos factores se define la tensión de inicio del efecto corona. Esta 
tensión se define como el nivel de tensión mínimo requerido para ionizar el aire en las condiciones 
experimentales determinadas por la geometría del arreglo y la presión del aire. El campo eléctrico 
de inicio del efecto corona para las condiciones experimentales puede calcularse mediante la 
ecuación (Ec. 4) de PEEK [4]. 
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Donde: 

Ec – Campo eléctrico de inicio del efecto corona (kV/cm) 
m – Factor de irregularidad del conductor (1 para conductor cilíndrico) 
δ- densidad relativa del aire 
rc – radio del conductor (cm) 

 

En la presente investigación se modela el comportamiento de la corriente corona a partir de la 
tensión de inicio del efecto corona Vc, considerando que previo a este valor de voltaje no hay flujo 
de corriente corona. Por esta razón, el modelo aquí propuesto se define en términos de (V- Vc), 
donde V es la tensión de prueba aplicada al arreglo coaxial y Vc es la tensión de inicio del efecto 
corona para las condiciones experimentales. Al graficar las funciones de esta manera se obtienen 
las características que se muestran en la Figura 13. 

 

Figura 13. Comportamiento de la corriente corona en función del voltaje (V-Vc). La corriente para cada valor 
de presión se ha normalizado respecto al voltaje de inicio del efecto corona “Vc”. 

 

En la Figura 13 se muestra el comportamiento de la corriente corona como función del voltaje (V-
Vc), donde el origen de las abscisas corresponde al voltaje de inicio del efecto corona (Vc). Es 
importante indicar que el voltaje de inicio del efecto corona se midió para cada una de las 
condiciones de presión, estableciéndose como valor de inicio del efecto corona Vc, el voltaje para 
el cual la corriente corona medida es igual a 10 μA. Este valor de corriente corresponde al mínimo 
valor de corriente DC que el arreglo coaxial de medición puede registrar. Para valores menores no 
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es posible identificar claramente una componente DC de la corriente corona. Planteando el 
comportamiento del efecto corona de esta manera es posible modelarlo matemáticamente. 

En el modelo matemático primero se obtiene una relación lineal para la señal “(V-Vc) vs I”, a 
modelar. Esto consiste en transformarla señal no lineal (V-I) en una señal lineal aplicando 

funciones (ln(i), ei, √ ) a la señal de corriente, hasta obtener un comportamiento lineal con 
respecto al Voltaje (V - Vc). En este caso, la linealidad se logró con la transformación “(V-Vc) vs 

(√ )”, ya que presenta un mejor ajuste lineal que las otras funciones usadas. 

La Figura 14 muestra el comportamiento de la característica (√ ) vs (V-Vc) cuando se aplica esta 
transformación a la corriente. 

 

Figura 14. Representación de la señal “(V-Vc) vs√  “. Obsérvese la linealidad obtenida entre la corriente 

transformada √  y el voltaje (V-Vc). Esta linealidad es la necesaria para plantear el modelo matemático 

 

Después de realizar un análisis de correlación entre la corriente corona y el voltaje (V-Vc) 
mostrados en la Figura 13, se encontró un comportamiento lineal entre el voltaje (V-Vc) y la raíz 

cuadrada de la corriente corona (√ ), tal como se muestra en la Figura 14. Para verificar si la 
linealidad se mantiene a diferentes condiciones de presión, se hace la regresión lineal y se analiza 
el coeficiente de correlación con los datos obtenidos con cada presión de trabajo. La Tabla 3 
muestra las características del modelo lineal obtenido para cada presión. 

La Tabla 3 presenta los resultados de las regresiones con un coeficiente de confianza del 95%, se 

observa una correlación mayor a 0.99 entre (V-Vc) y (√ ) en todos los casos, lo que indica que la 
linealidad se mantiene aunque la presión cambie. Los resultados confirman que el modelo 
representa adecuadamente el comportamiento de la característica “V-Vc vs I” para cada presión.  

Para obtener un único modelo que represente el comportamiento del efecto corona para todas las 
condiciones de presión, se evalúa el comportamiento de la pendiente “m” y el punto de corte “b” 
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en función de la presión. La verificación se hace analizando si “m” y “b” presentan alguna 
tendencia o comportamiento característico en función de la presión. 

Presión 
kPa 

Vinicio 
corona 

(Vc) 
No de 

características 
Total 
datos 

% 
confianza 

Pendiente 
m 

p.corte 
b 

Correlac. 
R

2
 

Suma 
errores 

74 6864 7 221978 95% 6.422E-05 0.106 0.9993 2.46E+01 

143 9967 6 191051 95% 4.420E-05 0.148 0.9966 2.39E+02 

198 12141 7 216632 95% 3.673E-05 0.113 0.9999 7.33E+00 

253 13489 7 240937 95% 3.134E-05 0.113 0.9999 3.77E+00 

308 15027 7 228808 95% 2.847E-05 0.112 1.0000 2.01E+00 

364 16662 7 220147 95% 2.584E-05 0.118 1.0000 7.23E-01 

419 17951 6 186453 95% 2.375E-05 0.124 1.0000 7.99E-01 

474 19437 7 207603 95% 2.212E-05 0.133 0.9999 1.22E+00 

515 20304 6 171147 95% 2.150E-05 0.128 0.9999 1.61E+00 

550 20748 6 172594 95% 2.087E-05 0.123 0.9999 1.66E+00 

Tabla 3. Resultados de regresión lineal realizada a la ecuación (√ )=m*(V-Vc)+b, para cada una de las 
condiciones de presión. Total datos corresponde al número de datos ingresados al programa para realizar la 

regresión lineal. 

 

4.3.2 Modelos de regresión aplicados a “m” y ”b” 

Para evaluar la existencia de una tendencia en el comportamiento de m y b se realizaron 
regresiones usando diferentes modelos estadísticos obteniendo el grado de correlación con el 
modelo para cada caso.  

La Tabla 4 resume los resultados de las regresiones realizadas con los modelos lineal, cuadrático, 
exponencial y potencial, evaluados con un coeficiente de confianza del 95 % y calculados en el 
Anexo 2. La tabla presenta los coeficientes a, b y c del modelo, el coeficiente de correlación y la 
suma de los cuadrados de los errores. 

MODELO Ecuación 
representativa 

A b c correlación Errores 

Lineal m= a*x + b -5.181*10-7 -5.674*10-5  0.8049 6.362*10-6 

Cuadrático m=a*x2+b*x+c 1.219*10-8 -1.648*10-6 7.68*10-5 0.9602 2.71*10-6 

Exponencial m=a*exp(b*x) 6.335*10-5 -0.01528  0.8786 4.731*10-6 

Potencial m=a*xb 0.002514 -0.573  0.9996 2.67*10-7 

Tabla 4. Evaluación de los modelos usados para interpretar los resultados de “m”. Las constantes a, b y c son 
los coeficientes del modelo usados para cada caso. 

 

Los resultados muestran mayor correlación (0.9996) en el modelo potencial, lo cual indica que 
reproduce los datos reales mucho mejor que los otros modelos. Esto concuerda con el 
comportamiento observado en las figuras del ANEXO 2. De acuerdo a lo anterior, el modelo más 
adecuado para representar los datos es el representado por la ecuación (Ec. 5): 
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                        (Ec. 5) 

 

Donde:  
P, es la presión del aire, expresada en kPa  
m(p), es la pendiente de la función que representa el comportamiento de √ , y representa el 
cambio en la función cuando el voltaje “V-Vc” se incrementa en 1 kV. 
 

La Tabla 5 presenta los resultados de las regresiones realizadas para analizar el punto de corte “b”; 
presenta los coeficientes del modelo, el coeficiente de correlación y la suma del cuadrado de los 
errores, calculados con un coeficiente de confianza del 95%. 

MODELO Ecuación 
representativa 

A B c Correlación Errores 

Lineal m= a*x + b 12.03*10-5 0.1161  0.05327 0.01265 

Cuadrático m=a*x2+b*x+c 3.512*10-6 -2.05*10-3 0.1219 0.06998 0.01341 

Exponencial m=a*exp(b*x) 0.1161 9.998*10-4  0.05384 0.01265 

Potencial m=a*xb 0.1067 0.03578  0.0507 0.01267 

Tabla 5. Evaluación de los modelos usados para interpretar los resultados del coeficiente “b”. Las constantes 
a, b y c son los coeficientes del modelo usados para cada caso. 

 

Los coeficientes de correlación indican que ninguno de los modelos representa de forma adecuada 
el comportamiento de ”b”; por el contrario, el coeficiente de correlación y la suma de los errores 
indican que los resultados obtenidos con cada modelo difieren bastante de los datos reales, lo cual 
es acorde con lo observado en el Anexo 2. Los coeficientes de correlación tienen valores cercanos 
a 0.05 lo cual indica que la significancia de los modelos es muy baja y no son representativos del 
comportamiento de los datos reales. 

Con base en los resultados se puede afirmar que no es posible representar adecuadamente el 
parámetro “b” con los modelos de regresión analizados. 

 

4.3.2.1 Análisis estadístico de “m” y de “b”. 

Otra forma de analizar el comportamiento de “b” y de “m” es evaluando estadísticamente las 
variaciones de parámetros como valores máximos, valores mínimos, promedios y desviaciones 
estándar con la presión p, tal como se presenta en la Tabla 6. Este análisis se realiza con base en 
los resultados mostrados en la Tabla 2 (modelo lineal para diferentes condiciones de presión). La 
Tabla 6 presenta los resultados para cada una de los parámetros antes mencionados. 

La pendiente “m” tiene una desviación estándar de 42.6 % indicando que un promedio no refleja 
de forma adecuada su comportamiento en función de la presión. En el caso del parámetro “b”, la 
desviación estándar respecto a la media es de 10.1% indicando un promedio puede ser una buena 
representación de su comportamiento. Esto indica que el punto de corte “b” no varía con la 
presión. 
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Pendiente 

m 
P. corte  

b 
Correlación 

Suma 
errores 

MAXIMO 6.42E-05 0.148 1.00000 2.39E+02 

MINIMO 2.09E-05 0.107 0.99660 7.23E-01 

PROMEDIO 3.19E-05 0.122 0.99954 2.83E+01 

DESVIACION 
ESTÁNDAR 1.35E-05 0.01234 0.00105325 74.4904054 

DESVEST % 42.6% 10.1% 0.105% 263.1% 

Tabla 6. Datos estadísticos obtenidos de las regresiones realizadas con cada condición de presión 

4.3.3 Modelo matemático del arreglo coaxial 

Con los resultados obtenidos en el numeral anterior se plantea un modelo matemático general 
que permite predecir el comportamiento de la corriente corona para cualquier condición de 
presión, teniendo en cuenta el voltaje aplicado al arreglo coaxial. 

El modelo general corresponde a un modelo multivariable cuyos parámetros de entrada son la 
presión “p” y el voltaje aplicado V, y cuyo parámetro de salida es la corriente corona en el arreglo 
coaxial “i”.  

Para representar el comportamiento del parámetro “m”, que es la pendiente de la característica I-
V, se seleccionó el modelo de regresión potencial ya que este presenta el coeficiente de 
correlación más alto entre los modelos evaluados. El punto de corte “b” se representa como el 
valor promedio, puesto que este fue el resultado del análisis estadístico, indicando que este valor 
es numéricamente representativo y se puede interpretar desde el punto de vista de la física del 
fenómeno. El modelo completo se obtiene incluyendo en el modelo de regresión lineal general, 
tanto la función m(p) (Ec. 5), como “b”. Una vez incluidos estos factores en el modelo, se obtiene 
la ecuación Ec. 6: 

                                            (Ec. 6) 

Donde: 

 = corriente corona calculada en el arreglo coaxial 

p= presión de trabajo a la cual se encuentra el arreglo coaxial en kPa 
Vc= tensión de inicio del efecto corona para la presión de trabajo indicada 
V= voltaje aplicado al arreglo coaxial 

 

La Ecuación Ec. 6 es función tanto del voltaje de inicio del efecto corona Vc, como de la presión “p” 
a la cual se encuentra el aire y del voltaje V aplicado al arreglo coaxial.  

 

4.4 INTERPRETACIÓN FÍSICA DEL MODELO MATEMÁTICO 

El punto de corte “b” obtenido en las regresiones representa la magnitud de la raíz cuadrada de la 
corriente (raíz (i)) con la cual se define el inicio del efecto corona. Ya que este criterio fue el mismo 
para todas las condiciones de presión con las cuales se trabajó, el punto de corte “b” debería ser 
igual en todos los casos. Esto no se cumple de manera estricta debido a la dispersión que hay en 
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las mediciones realizadas, que es consecuencia de la resolución del osciloscopio (8 bits de escala 
vertical), el comportamiento estadístico del efecto corona (la ionización es un proceso aleatorio) y 
debido al tratamiento digital realizado a los datos. Todos estos aspectos en conjunto hacen que el 
valor de corriente registrado durante las pruebas sea ligeramente diferente al valor especificado 

de 10 µA. En el caso de “m”, esta disminuye a medida que p aumenta indicando que d(√ )/dp se 
hace cada vez menor. Este se debe a que un incremento de presión reduce la posibilidad de 
ionización del aire y este a su vez reduce la corriente corona debido a la menor cantidad de carga 
eléctrica libre que se produce en el aire. Visto así, es posible interpretar físicamente el 
comportamiento que presentan los coeficientes m y b usados en el modelo final.  

 

4.5 VALIDACION DEL MODELO 

La validación del modelo se realiza comparando los resultados de las mediciones realizadas 
durante las pruebas con los resultados obtenidos del modelo matemático, para las mismas 
condiciones experimentales. La Figura 15 muestra el comportamiento de las características I-V, 
donde los datos modelados se presentan en color rojo y las mediciones en color azul. En la gráfica 
se aprecia un muy buen ajuste entre los valores medidos y los obtenidos con el modelo 
matemático propuesto. Por los resultados en la Figura 15 puede afirmarse que el modelo 
matemático aquí desarrollado modela bastante bien el comportamiento de la corriente corona en 
función de las condiciones experimentales. Aunque existen desviaciones entre el modelo y las 
mediciones, los errores máximos son inferiores al 5 %. 

 

Figura 15. Comparación entre las características I-V medidas (curvas en color rojo) y las calculadas (curvas en 
color azul) con el modelo matemático descrito mediante la ecuación (Ec. 6). 

 

La Figura 15 muestra el comportamiento de la corriente medida (en color azul) y calculadas 
empleándola ecuación (Ec. 6) (en color azul), en función de las variables de entrada (presión y 
voltaje). Las diferencias que se observan entre el modelo y las mediciones para cada una de las 
presiones, pueden ser ocasionadas por desviaciones en las medidas de presión (error de medida) 
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ya que se usó un equipo análogo con una resolución de + 2.5 psi (17.2 kPa), siendo el error del 
equipo de medición cercano al 5 %.  

Teniendo en cuenta estos factores, además de posibles errores de paralaje, se pueden explicar 
algunas de las diferencias existentes entre el modelo y los datos registrados. 

Presión 
medida kPa 

Presión 
corregida kPa diferencia Error % 

74 77.9 3.9 4.34 

143 143.5 0.5 0.00 

198 201.4 3.4 1.39 

253 261.8 8.8 3.18 

308 315.6 7.6 2.16 

364 364 0.0 0.00 

419 419.1 0.1 0.00 

474 471.3 -2.7 -0.62 

515 503 -12 -2.45 

550 537.4 -12.6 -2.29 

Tabla 7. Presiones usadas para evaluar dispersión ocasionada por errores en los equipos de medición 

La Tabla 7 muestra los valores de presión registrados al momento de realizar las mediciones y los 
valores de presión modificados para mejorar el ajuste entre las características I-V medidas y 
calculadas mediante el modelo matemático. Tal como se observa en la Tabla 7, los cambios de 
presión realizados son relativamente pequeños. Los casos más relevantes son una variación de 12 
kPa, realizado a la presión de 515 kPa, la cual se cambió a una presión de 503 kPa, y una variación 
de 12.6 kPa, aplicado a la presión de 550 kPa, la cual se cambió por una presión de 537 kPa.  

 

Figura 16. Representación de los datos calculados con el modelo de la ecuación (Ec. 5) luego de ajustar los 
valores de presión medidos. Se observa una mejor representación realizando variaciones menores al 2% en 

los valores de presión medidos. 
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Observando y analizando la manera como estos pequeños cambios mejoran el ajuste del modelo 
respecto a los datos reales, se puede afirmar que estas pequeñas variaciones en las mediciones de 
presión pueden explican las diferencias existentes entre los datos reales y los datos calculados con 
el modelo. Dicho comportamiento se puede observar en la Figura 16, en la cual se ve que los datos 
calculados con el modelo representan mucho mejor el comportamiento de las características I-V 
medidas. 

La Figura 17 muestra el comportamiento de la resistencia de la fuente de corriente corona en el 
arreglo coaxial, en función de la tensión “V-Vc”. La resistencia se calcula como el valor de la 
tensión de prueba dividido por la corriente corona. Se observa que el comportamiento de R en 
función de V es no lineal y presenta un cambio de resistencia que va desde el orden de giga-
ohmios (para valores reducidos de la corriente corona) hasta valores del orden de algunos mega-
ohmios (cuando la corriente corona alcanza valores cercanos a los mA). 

 

4.6 RESISTENCIA DE LA FUENTE DE CORRIENTE CORONA EN EL ARREGLO COAXIAL 

Teniendo como referencia los valores de voltaje y corriente corona medidos, se calcula la 
resistencia equivalente de la fuente de corriente corona en el arreglo coaxial como R= V/I, donde V 
es el voltaje aplicado al arreglo coaxial e I es la corriente corona que circula para cada valor de 
voltaje (Ec.7). 

 

Figura 17. Comportamiento de la resistencia de la fuente de corriente corona R arreglo coaxial para las 
diferentes condiciones de presión p. Las características R-I medidas y calculadas con el modelo matemático 

corresponden a los colores azul y rojo respectivamente. 
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   (Ec. 7) 

 

Donde: 

 = corriente corona calculada en el arreglo coaxial 

p= presión de trabajo a la cual se encuentra el arreglo coaxial en kPa 
Vc= tensión de inicio del efecto corona para la presión de trabajo indicada 
V= voltaje aplicado al arreglo coaxial 
R= resistencia dela arreglo coaxial para los valores de corriente, voltaje y presión 

 

Los cálculos muestran un comportamiento no lineal en la característica R vs (V -  Vo) para una 
misma condición de presión. Esta muestra que la resistencia de la fuente corona en el arreglo 

coaxial es muy alta (G) para corrientes pequeñas y disminuye de forma no lineal hasta llegar a 

valores cercanos a los k a medida que la corriente corona aumenta. Esta tendencia se mantiene 
de igual forma para las diferentes condiciones de presión. Una de las conclusiones que se puede 
extraer de este comportamiento, es que el valor máximo de la resistencia de la fuente corona R 
aumenta cuando la presión p aumenta. Esto se observa claramente cuando se comparan los 
resultados de la característica R vs V para dos condiciones de presión diferentes. 

Cuando la presión de trabajo es 74 kPa, y el voltaje aplicado es cercano a 6846 V (voltaje de inicio 

del efecto corona Vc), se tiene una resistencia máxima calculada de aproximadamente 440 M y 

cuando la presión es 550 kPa, la resistencia máxima llega a valores cercanos a 1300 M con un 
voltaje de aproximadamente 20748 V (voltaje de inicio del efecto corona para esta presión). Esto 
refleja un incremento significativo en el valor de la resistencia de la fuente corona R cuando 
aumenta la presión del arreglo coaxial. 

Una explicación del por qué se presenta este comportamiento es el incremento que se da en la 
densidad de moléculas del aire cuando aumenta la presión. Al aumentar la cantidad de moléculas 
disminuye la probabilidad de ionizar el aire y por tanto de generar carga eléctrica libre (electrones 
libres), lo cual es indispensable para que inicie el efecto corona y aumente la corriente en arreglo 
coaxial. A medida que aumenta la densidad de carga eléctrica libre generada por el fenómeno de 
ionización aumenta la corriente de corona que circula por el arreglo coaxial, siendo esta 
fundamental en la resistencia de la fuente corona en el arreglo coaxial.  

Otro de los efectos que tiene la densidad de moléculas en el aire es el incremento en el voltaje de 
inicio del efecto corona ya que este se hace más alto cuando la presión aumenta. Cuando aumenta 
la densidad de partículas en el aire, se hace necesario aumentar el campo eléctrico y por lo tanto 
el voltaje aplicado para que inicie el efecto corona.  
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Figura 18. Comportamiento de la resistencia del arreglo coaxial para las diferentes condiciones de presión 
en escala logarítmica. Las características R vs (V-Vc) medidas y calculadas con el modelo matemático 

corresponden a los colores azul y rojo respectivamente. 

  

La Figura 18 muestra el comportamiento de R vs (V-Vc) en escala Log-Log, la figura permite 
identificar una clara tendencia en el comportamiento de R. Cuando aumenta la presión, la curva se 
desplaza hacia la derecha pero mantiene su comportamiento de forma casi idéntica al observado 
con una presión menor. Esto indica que una vez iniciado el proceso de ionización en el aire, el 
aumento de la carga eléctrica libre en este sigue un patrón o tendencia muy similar al encontrado 
con presiones menores. El otro efecto observado es que el desplazamiento de las curvas respecto 
a la inmediatamente anterior, se hace más pequeño a medida que aumenta la presión lo cual se 
explica por el aumento de la densidad de moléculas en el aire. 
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5. MODELAMIENTO ELECTRICO DEL ARREGLO COAXIAL 
USADO PARA MEDICION DE CARGA ESPACIAL 

 

5.1 CALCULO DE LA CAPACITANCIA DEL ARREGLO COAXIAL 

5.1.1 Calculo teórico  

La capacitancia del arreglo coaxial se calcula asumiendo que el montaje experimental es un arreglo 
ideal de cilindros coaxiales, en el que el cilindro central es un hilo de 0.32 mm de radio (calibre del 
conductor AWG 22), y un cilindro externo de 26 mm de radio. 

La capacidad del arreglo coaxial se calcula mediante la ecuación (Ec. 8): 

 

     
 

 
 

    

  (
 

 
)
     (Ec. 8) 

 

Donde a y b son los radios de los conductores cilíndricos interno y externo respectivamente y l es 
la longitud de los cilindros. Para la presente investigación a=0.00032 m, b=0.026 m y l=0.6 m.  

La capacitancia calculada es 12.63 pF, sin embargo este cálculo no toma en cuenta el efecto que 
produce en la capacitancia el dieléctrico empack usado en los extremos para soporte mecánico y 
aislamiento eléctrico. Con el fin de establecer el valor de la capacitancia de manera más precisa, 
teniendo en cuenta la geometría exacta y todos los materiales usados en la construcción del 
dispositivo (cilindro de pruebas), la capacitancia se calcula a partir de los datos constructivos 
usando el programa COMSOL MULTIPHISICS, tal como se explica en los párrafos siguientes. 

 

5.1.2 Cálculo usando Comsol Multiphysics 

 Con el fin de conocer las distribuciones de potencial y la capacitancia real del sistema coaxial, se 
realizaron simulaciones en 2D y 3D con el arreglo coaxial presentado en el capítulo 3 (prototipo 2). 
Las distribuciones de potencial y las capacitancias calculadas se muestran a continuación. 

 

5.1.2.1 Cálculo de la capacitancia interna.  

Para el cálculo de la capacitancia se simuló el dispositivo completo, incluyendo el buje y el arreglo 
cilíndrico coaxial (cilindro, alambre). Igualmente se usó una configuración simétrico-axial con 
campo cuasi-estático en COMSOL y se incluyeron las características geométricas (medidas) reales 
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del dispositivo y las características eléctricas de los materiales usados para su construcción. Se 

usaron dos tipos de materiales dieléctricos: aire con una r= 1, y el empack con una r =3. 

Los resultados de las simulaciones se presentan en la Figura 19. En esta se observa que el campo 
se intensifica en el conductor cilíndrico coaxial interior, al igual que en el buje de alta tensión. El 
campo eléctrico es mayor en el conductor cilíndrico interior debida a que por su menor área 
relativa asociada respecto al conductor exterior, su densidad de carga superficial es mayor y por 
ende el campo eléctrico también lo es. El campo eléctrico es menor en el buje de alta tensión 
debido a su geometría. 

 

 

Figura 19. Comportamiento del potencial eléctrico en el interior del sistema coaxial usado en las pruebas de 
carga espacial. Nótese un mayor gradiente de tensión en su interior, lo cual corresponde a la gran 

concentración de campo eléctrico en la superficie del conductor interno debido a la gran concentración de 
carga eléctrica en el cilindro interior por su pequeño radio de curvatura. 

 

La Figura 20 muestra la distribución del campo eléctrico en el arreglo coaxial cuando se aplica un 
voltaje DC de 1 V en el conductor central del arreglo coaxial. El campo eléctrico se intensifica en el 
soporte aislante de empack. 

El valor de la capacitancia CAT obtenido a partir de las simulaciones es de 13.62 pF. Este valor es 

mayor que el valor calculado teóricamente. Sin embargo, se considera que el valor obtenido 

mediante la simulación es el valor verdadero y se usará en los cálculos posteriores. La diferencia 

entre los valores simulados y los calculados se debe a que los parámetros físicos y geométricos de 

los materiales usados en la construcción del arreglo coaxial no se tuvieron en cuenta en el cálculo 

teórico. La capacitancia del arreglo coaxial no se pudo medir directamente porque la resolución de 

los equipos de medición disponibles no era suficiente para registrar este valor con exactitud. 
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a)                                      b) 

Figura 20. Simulación del arreglo coaxial de conductores y del soporte aislante construido en empack. El 
software empleado fue COMSOL® Multiphisycs. La Figura a) muestra distribución de las líneas 

equipotenciales en el arreglo coaxial y en el dieléctrico empack. Este tipo de simulación del arreglo coaxial se 
emplea en los experimentos para obtener la carga espacial. Nótese la intensificación de campo eléctrico en 

el soporte aislante de empack. En b) se muestra una fotografía del dispositivo construido. 

 

5.1.2.2 Cálculo de la capacitancia parásita  

Teniendo en cuenta que el cilindro externo del arreglo coaxial no se conecta de forma directa con 
un potencial de referencia, y que por el contario asume un potencial variable de acuerdo a la 
posición y distancia que tenga respecto a tierra, es necesario calcular la capacitancia de dispersión 
a tierra, ya que de esta depende el valor de la tensión que aparece sobre el cilindro externo. 

Para calcular este valor se simula tridimensionalmente el arreglo coaxial, tal como lo muestran las 
Figuras 21 y 22, se analizan las distribuciones de campo eléctrico y potencial y se obtiene su 
capacitancia equivalente. 
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Figura 21. Distribución de las líneas equipotenciales que se presentan entre el cilindro coaxial y el plano de 
tierra. 

 

Para calcular la capacitancia parásita del arreglo coaxial a tierra, se simula el arreglo coaxial 
ubicándolo a la distancia al suelo que tiene en el momento de realizar las pruebas. Este valor es 
muy importante porque esta capacitancia está en paralelo con el sistema de medida usado para 
medir el voltaje entre el cilindro coaxial exterior flotante y la tierra.  

Este valor se debe tener en cuenta al momento de hacer las mediciones para evitar distorsiones 
de la señal registrada. La Figura 21 muestra la estimación de capacitancia parásita del arreglo 
coaxial mediante una simulación en dos dimensiones realizada con el programa COMSOL®. 

Los resultados de las simulaciones indican que la capacitancia parásita a tierra CBT es igual a 16 pF. 
Este valor se debe tener en cuenta para realizar los cálculos tanto de los voltajes aplicados como 
de la carga espacial. 
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Figura 22. Cálculo del comportamiento de las líneas equipotenciales en el plano XY del arreglo coaxial. La 
simulación muestra un mayor campo eléctrico en el espacio comprendido entre el plano y el cilindro coaxial 

exterior. 

 

5.2 MODELO ELÉCTRICO DEL ARREGLO COAXIAL 

A partir de la capacitancia calculada para el cilindro coaxial y la capacitancia parásita del cilindro 

con respecto a tierra, se puede representar el modelo eléctrico equivalente del arreglo coaxial. 

Adicionalmente, la simulación incluye los modelos equivalentes tanto de la punta de alta tensión 

como del osciloscopio digital, que se describen a continuación: 

Osciloscopio digital (AGILENT serie 3000): 

Rmedida=1 M y Cmedida= 20 pF, Ancho de banda: 1 GHz 
Punta para Alta tensión Tektronix P6015A 1000X: 

Requivalente= 100 M , Cequivalente= 3 pF 
Tension de medida: 20 kV DC/40 kV Peak (100 ms Pulse Width) 
Ancho de banda 75 MHz 
 
En la Figura 23 se presenta el modelo eléctrico del arreglo coaxial, el cual incluye tanto las 
capacitancias del arreglo coaxial calculadas, como la de los elementos de medida usados. En la 
Figura 23 CAT y CBT representan las capacitancias de alta y baja tensión, donde CAT representa la 
capacitancia entre el conductor central del arreglo coaxial y el conductor cilíndrico exterior del 
mismo, mientras que CBT representa la capacitancia del arreglo coaxial con respecto a tierra. Los 
equipos usados para medir las señales en alta y baja tensión se representan con los elementos 
RATpunta, RBTpunta, Cpunta y Cpunta2. El osciloscopio usado para registrar las señales es 
representado con los elementos Rmedida y Cmedida. 
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Figura 23. Circuito equivalente del montaje usado durante las pruebas, incluyendo las capacitancias del 
arreglo coaxial y las del sistema de medida. COAXIAL representa el arreglo coaxial donde se estudia el 

comportamiento de la carga espacial, mientras que Punta AT1 y Punta AT2 representan los equipos para 
medición de la tensión, OSC.CH1 y OSC.CH2 representan los dos canales del osciloscopio. 

Igualmente, en la Figura 23 se usan los siguientes nombres para identificar las diferentes partes 
que conforman el sistema de medida del arreglo coaxial: 

PUNTA AT 1: es la punta de alta tensión con la que se registra el voltaje aplicado en alta tensión 
PUNTA AT 2: es la punta de alta tensión con la que se registra el voltaje en el cilindro flotante 
COAXIAL: representa el arreglo coaxial en el cual se realizan las pruebas 
OSC. CH1: Corresponde al canal 1 del osciloscopio con el cual se registran las señales 
OSC. CH2: Corresponde al canal 2 del osciloscopio con el cual se registran las señales 
 

Como se observa en el diagrama eléctrico, la medición se realizó usando 2 sondas Tektronix de 
alta tensión P6015A 1000X, para garantizar que las relaciones de tensión y los retardos en tiempo 
fueran iguales. Esto fue necesario porque en las primeras pruebas realizadas, usando un divisor 
capacitivo amortiguado y un divisor resistivo compensado, se encontró ruido eléctrico comparable 
con la señal a medir, consecuencia de su elevada relación de transformación. Además se 
observaron diferencias en los tiempos de respuesta entre los divisores (de 500 ns a 800 ns) y la 
sonda de alta tensión P6015A 1000X.Este hecho generaba dificultades para analizar el 
comportamiento de las señales porque esta diferencia de tiempo está en el rango de tiempos de 
mayor interés para el análisis de la información. En algunas de las mediciones con señales de 
impulso, por ejemplo, era imposible identificar claramente el instante de tiempo en que iniciaba la 
ionización del gas.  

El uso de dos puntas de alta tensión P6015A 1000X para realizar las mediciones en el lado de la 
fuente (Alta tensión) y en el lado del cilindro flotante (baja tensión) permitió identificar y 
comparar las señales de una manera muy clara, facilitando el análisis de la información. 
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RBTpunta

CAT

CBT
Rmedida Cmedida

RATpunta
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5.3 CALCULO TEÓRICO DEL DIVISOR COAXIAL 

Dado que el arreglo coaxial tiene dos componentes capacitivas (CAT y CBT) que intervienen en el 
sistema de medida, y que junto con este se encuentra conectada la punta de alta tensión 
(Tektronix P6015A) se puede decir que el arreglo coaxial se comporta como un circuito capacitivo 
que incluye los condensadores que se muestran en la Figura 24. 

 

Figura 24. Diagrama general del arreglo coaxial con los condensadores equivalentes del sistema de medida. 
El condensador CAT representa la capacitancia interna del arreglo coaxial, el condensador CTB representa la 
capacitancia equivalente entre el cilindro coaxial y el plano de tierra, y el condensador Cpunta representa la 

capacitancia de la punta de alta tensión 

En la Figura 24, el condensador CAT representa la capacitancia interna del arreglo coaxial, el 
condensador CTB representa la capacitancia equivalente entre el cilindro coaxial y el plano de 
tierra, y el condensador Cpunta representa la capacitancia de la punta de alta tensión.  

El voltaje registrado en el lado de baja tensión se obtiene a partir de la relación de las impedancias 
mostrada en la ecuación (Ec. 9):  

                          
        

   
    (Ec. 9) 

 

                                                      (Ec. 10) 
 
 

                    

 
 

         
            

      
      

 

La relación de transformación teórica de 2.39 se obtiene con base en los cálculos antes 
mencionados. Esto indica que el valor de tensión registrado en el lado de BT será 2.39 veces 
menor que el valor registrado en alta tensión. 

Cpunta

CAT

CBT
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5.4 SIMULACIÓN DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DEL ARREGLO COAXIAL 

Para verificar que los resultados, y garantizar que no hay variaciones significativas en la relación 
debido a los otros elementos del circuito, el arreglo coaxial se simuló mediante el programa ATP. 

 

a) El voltaje aplicado al arreglo coaxial en AT (conductor central del arreglo coaxial) se 
muestra como la señal en color verde, mientras que en color rojo se representa el 
voltaje registrado en el condensador CBT (cilindro flotante). 

 

b) El voltaje medido en el condensador de baja tensión se representa por la curva en 
color azul, mientras que la señal en color rojo corresponde al voltaje registrado en 
el canal 2 (CH2) multiplicado por la relación del divisor (1000). 

Figura 25. Señales de tensión simuladas en el arreglo coaxial con los valores de CAT y CBT calculados. a) 
Impulso de tensión aplicado e impulso de tensión generado en el cilindro flotante. b) señal registrada con el 

sistema de medida comparada con la señal producida en el cilindro flotante. 
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En las simulaciones se observa que las señales en alta tensión (hilo coaxial) y en el cilindro flotante 
son aproximadamente iguales. Los valores medidos en los puntos indicados sobre la gráfica (Figura 
25) son 16966 V para la señal roja, y 40000 V para la señal verde. La relación entre estas dos 
magnitudes da 2.35 lo cual es acorde con lo calculado con base en las capacitancias de alta y baja 
tensión. 

Los resultados de las simulaciones del sistema de medición indican que las relaciones de 
transformación teórica y calculada coinciden y que el sistema de medida no distorsiona la forma 
de la señal medida con respecto a la señal aplicada, lo cual garantiza la confiabilidad de las 
mediciones realizadas. 
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6. TRATAMIENTO Y ANALISIS DE LAS SEÑALES DE 
IMPULSO DE TENSIÓN REGISTRADAS 

6.1 FILTRADO DE LAS SEÑALES REGISTRADAS PARA LAS PRUEBAS DE IMPULSO DE 

TENSIÓN 

En todas las señales de tensión registradas en el procedimiento experimental se encontró una 
señal de ruido superpuesta a la señal de impulso aplicada al arreglo coaxial. Para analizarlas, 
identificar y extraer la información útil asociada a la física de la descarga, fue necesario filtrar 
digitalmente todas las señales registradas tanto en el lado de alta tensión como en el lado de baja 
tensión. El filtrado se realizó empleando una rutina en el programa MATLAB®.  

 

 

Figura 26. Impulso de voltaje aplicado al arreglo coaxial, medido de acuerdo a lo descrito en el capítulo 5, 
numeral 5.2. Nótese que la señal filtrada (señal en color azul) está superpuesta a la señal no filtrada (señal 
en color magenta), indicando que el filtrado no distorsiona la señal medida. El filtrado de la señal se realizó 

usando la rutina butter de MATLAB®. 

 

La Figura 26 muestra la superposición de las señales de impulso de voltaje medida y filtrada 
digitalmente. En esta figura se observa claramente que la señal filtrada (de color azul) no se 
distorsiona y se superpone a la señal original (de color magenta). 

La Figura 27 muestra la forma del impulso de voltaje, tanto medido como filtrado, en el cilindro 

flotante bajo la presencia de la carga espacial producida por el efecto corona. Nótese la diferencia 

con la señal aplicada al arreglo coaxial mostrada en la Figura 26. De la Figura 27 puede concluirse 

que la carga espacial genera un cambio en la capacitancia interna del sistema, cambiando la 

relación de transformación del divisor (véase Figura 23, capitulo 5).El cambio en la forma de la 

señal del impulso de alta tensión tipo rayo aplicado al arreglo coaxial, causado por la presencia de 

la carga espacial, puede apreciarse en el cambio de la forma de la señal de tensión registrada en 
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baja tensión y mostrada en la Figura 27. El voltaje de inicio del efecto corona se aprecia con el 

drástico ascenso del voltaje que acurre en el frente de onda a los 10 kV, tal como lo muestra la 

flecha en la Figura 27. 

 

Figura 27. Impulso de voltaje aplicado al arreglo coaxial, medido según lo indicado en el Capítulo 5, numeral 
5.2. Voltaje con (señal en color rojo) y sin filtrado (señal en color azul). Nótese que el impulso aplicado se 
deformó en el frente por la presencia del efecto corona. Adicionalmente puede apreciarse que la señal 

filtrada está superpuesta a la señal medida, indicando que el filtrado no la distorsiona. El filtrado de la señal 
se realizó usando la rutina butter de MATLAB®. 

 

6.2 ANÁLISIS DE LAS SEÑALES DE IMPULSO DE TENSIÓN REGISTRADAS  

Los fenómenos físicos asociados a las descargas en el aire en el arreglo coaxial pueden explicarse 
con la información suministrada por las señales registradas en baja tensión. Los voltajes 
registrados para las diferentes presiones de trabajo, permiten obtener la siguiente información:  

- El Voltaje de inicio del efecto corona Vc 
- La relación de las tensiones medidas en alta(AT) y baja tensión (BT), sin presencia de carga 

espacial, siempre para un voltaje menor al voltaje de inicio de corona 
- Calcular la carga espacial generada en el arreglo coaxial 
- Obtener la variación de la capacitancia del arreglo coaxial en función de la presión 
- Calcular el radio equivalente del volumen que ocupa la carga espacial 
- Calcular la densidad volumétrica de carga espacial producida por el efecto corona en el 

arreglo coaxial 

El cálculo y análisis de la información antes mencionada de la física de la descarga en el aire, se 
presentan en la sección siguiente. 

6.2.1 Voltaje de inicio de efecto corona Vc 

Para identificar fácilmente el voltaje de inicio del efecto corona Vc en las condiciones de presión 
investigadas, se registraron algunas señales de voltaje en baja tensión VBT con una escala de 
tiempo de pocos microsegundos (véase la Figura 27).  
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El voltaje de ionización o tensión de inicio de corona Vc se identifica porque es el voltaje en el cual 
cambia la relación de transformación del sistema de medida. Tal como se explicó anteriormente, al 
comparar las Figuras 26 y 27, se puede identificar el momento del inicio del efecto corona Vc por 
el abrupto cambio de la pendiente de la señal de voltaje, con respecto a la forma de onda de 
referencia, sin efecto corona. Usando el procedimiento anteriormente descrito, se obtuvo el 
voltaje de inicio de corona para todas las señales registradas. 

Se hicieron pruebas con cuatro niveles de voltaje diferentes (V1, V2, V3 y V4) para cada presión de 
trabajo, realizando diez mediciones por cada nivel de voltaje, para un total de cuarenta señales 
registradas por cada polaridad de voltaje y para cada presión de trabajo. Para cada uno de los 
cuatro niveles de tensión V1, V2, V3 y V4, se registran tanto el voltaje pico promedio de la señal de 
impulso aplicada (Vpp), como el voltaje promedio de inicio del efecto corona (Vcp). Mediante 
estas pruebas se determina si el voltaje de inicio de efecto corona varía cuando hay cambios en la 
magnitud del voltaje pico aplicado (lo que implicaría un dV/dt más alto). 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 8. A manera de ejemplo se muestra que las 
pruebas realizadas con el nivel de voltajeV1 para la presión de trabajo 212.4 kPa tienen un voltaje 
pico promedio (Vpp) de 25.6 kV y un voltaje promedio de inicio del efecto corona (Vcp) de 23.7kV. 

 

 

74.6 kPa 212.4 kPa 281. kPa 350.1 kPa 419.0 kPa 487.9 kPa 

VOLTAJE Vpp (kV) Vcp (kV) Vpp (kV) Vcp (kV) Vpp (kV) Vcp (kV) Vpp (kV) Vcp (kV) Vpp (kV) Vcp (kV) Vpp (kV) Vcp (kV) 

V1  19,2 17,0 25,6 23,7 31,5 28,7 36,9 31,8 38,5 36,3 39,7 38,4 

V2  21,4 17,4 28,0 23,5 33,7 28,8 41,0 32,8 42,3 38,3 42,7 39,9 

V3  25,8 17,8 30,2 23,7 34,6 28,7 45,0 32,9 45,6 36,9 45,9 40,3 

V4  29,1 18,7 32,9 23,2 35,0 29,4 48,9 32,4 48,3 37,9 49,8 41,0 

Tabla 8. Voltaje promedio de inicio del efecto corona Vcp, calculado para las presiones de trabajo usadas en 
el estudio. Vpp voltaje pico promedio de la señal de impulso aplicada, Vcp voltaje promedio de inicio del 

efecto corona registrado. 

Nota: Los niveles de tensión V1, V2, V3 y V4 son diferentes para cada presión de trabajo y están en un rango 
de voltajes definido por Vc y Vdisruptivo. Como Vc y Vdisruptivo cambian con la presión, los voltajes de 
prueba también cambian ya que el voltaje aplicado al arreglo debe ser mayor que el voltaje de inicio del 
efecto corona Vc y menor que el voltaje disruptivo. 

En la Tabla 8 se observa que el Vc no cambia demasiado con el voltaje pico de la señal aplicada. 
Cuando la presión es 74,6 kPa, al aplicar un voltaje pico de 19,2kV en el escenario V1, se encuentra 
que el voltaje de inicio de corona es 17,0 kV, mientras que para el escenario V4, al aplicar un 
impulso de voltaje de 29,1 kV se obtiene una tensión de inicio de corona igual a 18,7kV. 

Los resultados de Vcp obtenidos para las tensiones V1, V2, V3 y V4, a una misma presión de 
trabajo, indican que la tensión de inicio del efecto corona depende únicamente de la presión de 
trabajo y no presenta cambios significativos con variaciones en la magnitud del impulso de voltaje 
aplicado. Las curvas de tendencia lineal indican que no existe una tendencia clara en el 
comportamiento de Vcp en función del Voltaje pico de la señal de impulso aplicada cuando se 
mantiene constante la presión de trabajo. 
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a. Voltaje de inicio del efecto corona en polaridad negativa 

 
b. Voltaje de inicio del efecto corona en polaridad positiva 

Figura 28. Comparación de los voltajes de inicio del efecto corona Vcp, para las tensiones de pruebaV1, V2, 
V3 y V4, en a) polaridad negativa y b) polaridad positiva. El valor de Vcp obtenido con las cuatro tensiones 
de prueba es similar para una misma presión y no refleja una tendencia; esto indica que la magnitud del 

impulso no afecta sensiblemente la tensión Vcp. 

 

Las curvas en la Figura 28, muestran al voltaje Vcp como una función de las tensiones de prueba 
V1, V2, V3 y V4, para cada una de las presiones investigadas y para ambas polaridades. La 
polaridad negativa se muestra en la Figura 28-a, y la polaridad positiva en la Figura 28-b. Los 
valores de Vcp para cada una de las presiones en la Figura 28 no evidencian que la tensión de 
inicio del efecto corona Vcp se modifique sensiblemente por la magnitud del voltaje de impulso 
aplicado, por lo tanto podría afirmarse que Vcp depende solamente de la presión del aire.  
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Las Tablas 9 y 10 presentan el Vcp promedio obtenido con los voltajes de prueba registrados, así 
como su desviación estándar para los diferentes niveles de presión y voltajes de prueba, en 
polaridad negativa y positiva respectivamente.  

PRESION (kPa) 74,6 212,4 281,2 350,1 419,0 487,9 

Vcp promedio (kV) 17,7 23,5 28,8 32,4 37,3 39,8 

Desviación (kV)  0,7 0,3 0,4 0,5 0,9 1,1 

Tabla 9. Comportamiento estadístico del voltaje de inicio del efecto corona para las diferentes condiciones 
de presión y voltajes aplicados para la polaridad NEGATIVA. Vcp Promedio es el promedio de los valores de 

Vcp obtenidos para los voltajes V1, V2, V3 y V4 a una presión constante. 

PRESION (kPa) 74,6 212,4 281,2 350,1 419,0 487,9 

Vcp promedio (kV) 20,9 26,2 29,2 32,9 35,2 37,6 

Desviación (kV) 0,5 0,4 0,8 0,9 0,7 0,9 

Tabla 10. Comportamiento estadístico del voltaje de inicio del efecto corona para las diferentes condiciones 
de presión y voltajes aplicados para la polaridad POSITIVA. Vcp Promedio es el promedio de los valores de 

Vcp obtenidos para los voltajes V1, V2, V3 y V4 a una presión constante. 

 

Figura 29. Comportamiento del voltaje de inicio del efecto corona en función de la presión para las dos 
polaridades. Nótese que Vcp aumenta con los aumentos de la presión. 

 

La Figura 29 muestra cómo, para ambas polaridades, el voltaje de inicio del efecto corona crece 
con incrementos de la presión. Esto está de acuerdo con lo esperado, ya que al aumentar la 
presión, aumenta la densidad de moléculas en el gas y por lo tanto disminuye el camino libre 
medio, por lo cual se requiere un campo eléctrico mayor para iniciar el efecto corona. De los 
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resultados en la Figura 29 puede concluirse que existe una relación lineal entre el voltaje de inicio 
del efecto corona y la presión en el rango de presiones estudiado, cuya pendiente depende de la 
polaridad, siendo mayor para la polaridad negativa según se muestra la curva de tendencia 
presentada en la Figura 29. Las ecuaciones que gobiernan este comportamiento, para cada 
polaridad son las siguientes: 

                , para la polaridad positiva  (Ec. 11) 

Con un coeficiente de correlación R2 = 0.972 

 

                , para la polaridad negativa  (Ec. 12) 

Con un coeficiente de correlación R2 = 0.995 

 

De los resultados presentados en la Figura 29 puede afirmarse que la tensión de inicio del efecto 
corona a condiciones normales (bajas presiones en la Figura 29), es menor cuando se tiene 
polaridad negativa, lo cual está de acuerdo con lo expresado en la teoría de descarga en gases [9]. 
Sin embargo, para presiones mayores a 280 kPa, la tensión de inicio del corona parece ser mayor 
en polaridad positiva que en polaridad negativa. Este comportamiento puede ser originado por la 
dispersión estadística de los resultados tanto en polaridad positiva como en polaridad negativa, sin 
embargo, no se encontró información que indique cual es el comportamiento esperado para el 
voltaje de inicio del efecto corona en aire en polaridad positiva y negativa, con presiones mayores 
a 100 kPa. Según las Tablas 9 y 10, la dispersión para 487.9 kPa es 1.1 kV en polaridad negativa y 
0.9 kV en polaridad positiva, estas desviaciones podrían interpretar el comportamiento de las 
señales en esta zona. 

 

6.2.2 Cálculo de la relación de transformación del arreglo coaxial antes y después del inicio del 
efecto corona 

Como se mencionó antes, el aumento de la presión del aire al interior del cilindro coaxial produce 
un aumento en la densidad de moléculas en su interior, lo cual puede incidir en la cantidad de 
carga espacial que se produce una vez se alcanza el voltaje de inicio del efecto corona Vc. La 
presencia de carga espacial incide en la relación de transformación del sistema de medida, el cual 
se define como la relación entre las capacitancias de alta y baja tensión (CBT/CAT). La relación entre 
el valor pico de los voltajes en alta y baja tensión (VAT/VBT), antes y después del inicio del efecto 
corona, es un indicador de la presencia de carga espacial alrededor del electrodo de alta tensión. 

Para caracterizar la relación de transformación RT del arreglo coaxial se hicieron pruebas de 
calibración con voltajes menores al voltaje del inicio del efecto corona. Para esto se garantizó que 
en ninguno de los casos, el voltaje aplicado en alta tensión generara carga espacial, lo que a su vez 
garantiza que tanto la capacitancia de alta tensión CAT, como la capacitancia de baja tensión CBT 

permanecen constantes para cada presión de prueba. Para obtener la RT promedio antes del inicio 
del efecto corona se realizaron 5 pruebas a cada presión. Los resultados de la RT para los 
diferentes niveles de presión en ambas polaridades se muestran en las Tablas 11 y 12.  
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PRESION DE TRABAJO (kPa) -POLARIDAD POSITIVA 

74,6 212,4 281,2 350,1 419,0 487,9 

RTprueba 1 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 

RTprueba 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

RTprueba 3 2,5 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 

RTprueba 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

RTprueba 5 2,5 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 

RT promedio 2,5 2,46 2,5 2,55 2,5 2,5 

desviación 0,0 0,05 0,0 0,05 0,0 0,0 

Tabla 11. Cálculo de la relación de transformación RT y su desviación estándar, para tensiones menores al 
voltaje de inicio del efecto corona con polaridad positiva. RT se calcula como la relación de voltajes entre 
alta y baja tensión (VAT/VBT) para las diferentes presiones del aire. Nótese que la RT del arreglo coaxial de 
prueba es independiente de la presión, con un valor cercano a 2.50, en concordancia con los resultados 

mostrados en la Tabla 12. 

 

Los resultados de las Tablas 11 y 12 muestran que la relación de transformación del sistema de 
medida (RT), es independiente de la presión cuando no hay carga espacial, es decir si no se 
presenta efecto corona en el conductor central del arreglo de cilindros coaxiales. 

 

  

PRESION DE TRABAJO (kPa) -POLARIDAD NEGATIVA 

74,6 212,4 281,2 350,1 419,0 487,9 

RTprueba 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

RTprueba 2 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 

RTprueba 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

RTprueba 4 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 

RTprueba 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

RT promedio 2,5 2,5 2,52 2,52 2,5 2,52 

Desviación 0,0 0,0 0,04 0,04 0,0 0,04 

Tabla 12. Cálculo de la relación de transformación RT y su desviación estándar, para voltajes menores al 
voltaje de inicio del efecto corona con polaridad negativa. RT se calcula como la relación de voltajes entre 
alta y baja tensión (VAT/VBT) para las diferentes presiones del aire. Nótese que la RT del arreglo coaxial de 
prueba es independiente de la presión, con un valor cercano a 2.50, en concordancia con los resultados 

mostrados en la Tabla 11. 

Al comparar la relación teórica calculada a partir de las simulaciones realizadas con COMSOL y 
verificadas con las simulaciones en ATP, se observa una pequeña diferencia entre las dos ya que la 
relación teórica calculada es 2.39 mientras que la relación promedio medida es de 2.5 con una 
desviación estándar de 0.02 (calculadas con base en los resultados de todas las mediciones 
presentadas en las Tablas 11 y 12).Una posible explicación para esta diferencia es que las 
simulaciones con las que se calculó la capacitancia entre el cilindro flotante y tierra no reproducen 
exactamente todos los elementos involucrados en el arreglo coaxial, tal es el caso del soporte del 
cilindro exterior.  
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Dada la geometría del arreglo coaxial y la capacitancia de Alta Tensión del arreglo coaxial (CAT), y 
sabiendo que la simulación tuvo en cuenta las características de los materiales y la geometría 
exacta del arreglo coaxial, se considera que el valor calculado para la capacidad de alta tensión 
de CAT=13.62 pF es correcto. Por lo anterior puede afirmarse que la diferencia entre los valores 
calculados y medidos de la RT se debe a algunos aspectos no evaluados en las simulaciones 
realizadas con COMSOL, al calcular la capacitancia de baja tensión CBTsimulado. Esto indica que la 
capacitancia CBTsimulado no corresponde exactamente con la capacitancia real en baja tensión. 

Para obtener el valor real de la capacitancia se define CBT, como la capacitancia equivalente del 
sistema en baja tensión, que corresponde a la suma entre la capacitancia real del arreglo coaxial 
en baja tensión CBTcalculada y la capacitancia del sistema de medida Cmedida. Ver Figura 23, Capitulo 5. 

CBT=CBTcalculada+Cmedida   (Ec. 13) 

 

CBT se calcula utilizando la ecuación (Ec. 14), donde CAT es la capacitancia calculada con el 
programa COMSOL y RTmedida es la relación de transformación medida en las pruebas: 

                        (Ec. 14) 

 

De esta manera se obtiene la capacitancia en baja tensión CBT=20.43 pF, que incluye la suma de 
CBTcalculada y Cmedida. Restándose la capacitancia de medida Cmedida se obtiene un valor final 
CBTcalculada=17.43 pF. 

Comparando el valor de la capacitancia CBTcalculada calculada con la capacitancia CBTcoaxial obtenida en 
las simulaciones, se obtiene una diferencia: 

Diferencia= CBTcalculado – CBTsimulado = 17.43 pF – 16 pF = 1.43 pF. 
 
Esta diferencia de 1.43 pF se tendrá en cuenta en los cálculos a realizar en las siguientes 
secciones, de manera que el valor de CBT a usar es 17.43 pF. 

 

6.3 CÁLCULO DE LOS FACTORES DE ESTUDIO 

Para el análisis de la información se usan las señales de tensión registradas en alta tensión (señal 
de impulso aplicada al arreglo coaxial) y la señal de baja tensión (señal medida entre el cilindro 
flotante y tierra), una vez filtradas. 

Nota: Las señales mostradas en esta sección se grafican usando una escala de tiempo logarítmica 
ya que se requiere un nivel de detalle suficiente para observar las ondas de voltaje, corriente y 
carga espacial en la región donde inicia el proceso de ionización, lo cual no sería posible si las 
figuras estuviesen en una escala de tiempo lineal.  

 

La Figura 30 muestra el comportamiento de las señales de tensión registradas en el arreglo 
coaxial. La señal en color azul representa la tensión aplicada al sistema en el lado de alta tensión 
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VAPLICADO. La señal de color rojo en la Figura 30 corresponde la señal de tensión medida en el lado 
de baja tensión bajo la presencia de carga espacial corona VCORONA. Esta señal es registrada entre el 
cilindro flotante y la referencia de tierra del arreglo coaxial. 

La señal en color magenta corresponde con la señal de tensión esperada en baja tensión cuando la 
carga espacial corona no ha iniciado en el conductor central del arreglo de cilindros coaxiales 
(VSIN_CORONA), por tanto esta señal corresponde a la señal aplicada en alta tensión dividida por la 
relación entre las capacitancias CATy CBT. La diferencia entre la forma del voltaje medido con carga 
espacial VCORONA y sin carga espacial VSIN_CORONA son una indicación de la cantidad de carga espacial 
generada en el espacio inter-electródico. Por lo anterior, la carga espacial Q puede calcularse 
como: Q=CBT* (VCORONA-VSIN_CORONA). 

 

 

Figura 30. Comparación entre las señales de tensión registradas y esperadas. La señal en color azul 
corresponde al voltaje aplicado en alta tensión, la señal en color rojo es el voltaje medido en baja tensión 

cuando existe carga espacial y la señal en color magenta es la señal de voltaje esperada (V=VAT/RT) sin carga 
espacial. Obsérvese que la señal esperada sigue la misma forma que la señal de tensión aplicada; la carga 

espacial produce un cambio en la forma en la señal de voltaje medido en baja tensión respecto de la 
esperada. La escala de tiempo presentada en forma logarítmica, permite tener un mejor detalle del 

comportamiento de las señales en la región donde inicia el proceso de ionización del aire. 

 

Q Representa carga espacial total acumulada alrededor del hilo coaxial, la cual genera el cambio 
en la capacitancia CAT y en la relación de transformación del arreglo coaxial RT.  

La Figura 31 reproduce los voltajes medidos cuando hay efecto corona (VCORONA) y sin efecto 
corona (VSIN_CORONA) mostrados en la Figura 30 y su diferencia (señal inferior en color azul en la 
Figura 31). Nótese que en el lapso de tiempo que dura el impulso después del inicio del efecto 
corona (entre 10-6 y 5*10-5s), la diferencia entre (VCORONA- VSIN_CORONA) es aproximadamente 
constante. Lo anterior puede interpretarse como que, tanto la carga espacial en la cercanía del 
conductor central del arreglo coaxial como la densidad volumétrica de carga son 
aproximadamente constantes. 
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Figura 31. Carga espacial generada por el efecto corona. La señal de color azul representa la diferencia entre 
los voltajes VCORONA (señal en color rojo) y VSIN_CORONA (señal en color magenta) e indica la presencia de carga 
espacial alrededor del conductor central. Esta señal refleja el comportamiento de la carga total acumulada 
alrededor del conductor. Nótese que la carga espacial es casi constante desde el inicio del efecto corona en 

10
-6

 s hasta el fin del registro en 4x10
-7

 s. La escala de tiempo presentada en forma logarítmica, permite 
tener un mejor detalle del comportamiento de las señales en la región donde inicia el proceso de ionización 

del aire. 

 

Adicionalmente y tal como se explica en los numerales 6.2.1 y 6.2.2, a partir de la carga espacial y 
mediante la ecuación i(t)=C*(dv/dt), puede calcularse la corriente electrónica que alimenta el 
efecto corona. 

6.3.1 Cálculo de la corriente 

En el arreglo experimental de electrodos cilíndricos coaxiales puede analizarse el comportamiento 
de la corriente inyectada al mismo con y sin carga espacial. La corriente calculada a partir de la 
señal de VSIN_CORONA (Figura 31) corresponde a la corriente de desplazamiento cuando no hay carga 
espacial. Por otra parte, la corriente calculada con la señal de voltaje con efecto corona VCORONA 
incluye los dos, tanto el efecto capacitivo, como el efecto de la carga espacial.  

La corriente asociada a la carga espacial y al cambio en la capacitancia se puede calcular a partir de 
la diferencia entre los voltajes con y sin carga espacial (VCORONA- VSIN_CORONA). Como la capacitancia 
en baja tensión CBTcalculado no se ve afectada por la carga espacial, esta se mantiene constante con 
un valor igual al valor calculado CBTcalculado=17.43 pF. Con base en esto, se calcula la corriente 
generada únicamente por el efecto de la ionización utilizando la siguiente ecuación: 

                     
                      

  
   (Ec. 15) 

Donde Iesp es la corriente de electrones que se genera cuando se ioniza el aire. La cantidad de 
carga espacial en el conductor central del arreglo coaxial (carga iónica) se supone igual a la 
cantidad de carga de electrones calculada en el impulso de corriente. Teniendo en cuenta esto, se 
calcula la carga espacial, tal como se indica enseguida.  
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a. Señal de corriente obtenida, representada en escala logarítmica. 

 
a. Señal de corriente registrada. Escala logarítmica de tiempo ampliada. 

Figura 32. Impulso de corriente calculado sobre el condensador de baja tensión CBTcalculado, obtenido a partir 
de la diferencia de tensiones VCORONA-VSIN_CORONA, para una presión del aire de 212.4 kPa. a) Base de tiempo 
de la señal registrada en escala logaritmica, b) escala logarítmica de tiempo ampliada a los microsegundos 

La Figura 32 muestra el impulso de corriente que se produce en el instante que se ioniza el medio 
gaseoso para una presión de 212.4 kPa. En este caso, el valor pico de la corriente es de 0.23 A.  

La duración del impulso es equivalente al tiempo que tarda el proceso de ionización del aire, es 
decir el tiempo que se requiere para formar la carga espacial en el conductor central del arreglo 
coaxial. 

El tiempo de duración del impulso de corriente para la señal mostrada en la Figura 33 es 0.373 s. 
El área bajo la curva representa la carga total inyectada al arreglo coaxial debido al efecto corona y 
se calcula con la ecuación (Ec. 16): 

  
 

            
∫                                      ∫               (Ec. 16) 
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Figura 33. Comportamiento de la corriente para prueba de 487.9 kPa cuando se aplica un voltaje de impulso 
con magnitud de 48.8 kV. La señal muestra dos impulsos de corriente. 

 

Al examinar la Figura 33, obtenida para la presión de 487.9 kPa y para las pruebas realizadas con 
presiones de trabajo mayores a 344.4 kPa, se encuentran en algunos casos dos impulsos de 
corriente que muy posiblemente corresponden a dos etapas en el proceso de ionización. 

6.3.2 Análisis de la corriente calculada 

La señal de corriente varía en magnitud y forma porque el proceso de ionización del aire es 
aleatorio. Debido a esto, los impulsos de corriente calculados varían ampliamente, aunque se 
obtengan con presiones y voltajes similares. Cuando las presiones de trabajo son bajas se presenta 
un único impulso de corriente, capaz de ionizar el aire alrededor del conductor, generando una 
carga espacial tal como se ve en la Figura 32. Cuando las presiones y las tensiones de prueba son 
altas, muy posiblemente se presentan varios impulsos de corriente durante el proceso de 
ionización, tal como lo muestra la Figura 33. 

La Figura 34 muestra las señales registradas cuando la ionización del aire se da en dos etapas. La 
señal de corriente presenta dos impulsos de corriente que define dos zonas de ionización. En la 
zona 1 (sombreado azul) se evidencia un impulso de baja intensidad que corresponde a una 
primera etapa de ionización en la cual, la carga espacial generada es cerca del 20% de la carga 
aportada en el primer microsegundo (zona azul en la Figura 34-c). El instante en que se genera 
este impulso de corriente coincide con el instante de tiempo en que cambia la relación de 
tensiones RT según se observa en la Figura 29-a). 

La presencia del mencionado primer impulso de corriente puede interpretarse como que en esta 
primera etapa de ionización, solamente una pequeña región alrededor del hilo coaxial se ioniza, 
por lo tanto la cantidad de carga generada y la cantidad de moléculas ionizadas es baja ya que el 
voltaje aplicado al arreglo coaxial es cercano al voltaje de inicio del efecto corona Vc. 
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a)  

b)  

c)  

Figura 34. Proceso de ionización del arreglo coaxial con presión del aire de 419 kPa. Obsérvese que la 

ionización se produce en dos etapas. En 34-a) presenta el voltaje sin efecto corona y el Voltaje con efecto 

corona. Nótese el cambio de la forma de onda de la señal de voltaje con efecto corona en color azul, 

indicando un posible proceso de ionización por etapas. Adicionalmente, el cambio en la forma de la señal de 

voltaje con efecto corona coincide con el tiempo en que se producen los impulsos de corriente mostrados en 

34-b), los cuales indican dos etapas de ionización. En 34-c) se muestra el crecimiento de la carga espacial en 

función del tiempo. Los incrementos coinciden con el instante en que aparecen los impulsos de corriente. La 

escala de tiempo presentada en forma logarítmica, permite estudiar con mejor detalle del comportamiento de 

las señales e identificar los intervalos de tiempo en que se presenta cada una de las etapas de ionización. 
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Después de generarse el impulso de corriente inicial, la carga total acumulada aumenta a cerca de 
un 20% de la carga total inyectada, lo cual se ve claramente en la zona sombreada en color azul en 
la Figura 34-c, luego de lo cual se mantiene constante durante aproximadamente 0.5µs.Durante 
este tiempo el voltaje aplicado se incrementa hasta alcanzar un valor suficiente para generar una 
segunda etapa de ionización. Cuando esta condición se logra, se genera un segundo impulso de 
corriente que se muestra al final de la zona 1 sombreada en color azul en la Figura 34-a. El 
segundo impulso registrado tiene mayor intensidad que el impulso inicial, lo cual indica que la 
cantidad de moléculas ionizadas, y la cantidad de carga espacial generada es mayor a las 
producidas en el primer impulso. En este momento se define una segunda etapa de ionización, 
mostrada en color rojo en la Figura 34-c. 

Los impulsos de corriente calculados y presentados en la Figura 34-b están asociados a los 
mayores cambios observados en la magnitud del voltaje con efecto corona respecto al voltaje sin 
efecto corona, lo que refleja en cambios en la RT del sistema de medida. 

Después del segundo impulso de corriente, la carga espacial acumulada alrededor del alambre 
central es igual a Q1+Q2, siendo Q1 la carga espacial inyectada con el primer impulso de corriente 
y Q2 la carga espacial inyectada con el segundo impulso de corriente. 

Esta carga se mantiene aproximadamente constante hasta que el impulso de voltaje cae 
nuevamente a cero voltios. Los resultados aquí descritos siguen un comportamiento similar al 
observado en publicaciones realizadas “Space charge generation and neutralization in a coaxial 
cylindrical configuration in air under a negative voltage impulse” [5,6]. Sin embargo, este efecto no 
se presenta en todas las pruebas ya que la tensión máxima aplicada al arreglo coaxial está limitada 
por la geometría del coaxial y la tensión disruptiva del arreglo coaxial para cada presión de trabajo. 

En general se observa que el valor pico del impulso de corriente corona tiende a disminuir cuando 
la presión del aire aumenta, al aplicar impulsos de tensión con igual magnitud para presiones 
diferentes. Para impulsos de voltaje con valor cercanos al inicio del efecto corona, la magnitud de 
la corriente tiende a disminuir cuando aumenta la presión. Sin embargo, para una presión 
constante, cuando la magnitud del voltaje aplicado se incrementa más allá del voltaje de inicio del 
efecto corona, la magnitud del impulso de corriente aumenta. Una posible explicación para ello, es 
que cuando el campo eléctrico se incrementa varias veces en el espacio inter-electródico, se 
aumenta el número de moléculas ionizadas y por lo tanto la carga espacial y la magnitud de la 
corriente que ingresa al arreglo coaxial. En el numeral 6.3.3 se presentan los resultados del 
comportamiento de la corriente para las diferentes presiones de trabajo. 

 

6.3.3 Comportamiento de los impulsos de corriente corona en función de la presión 

Se realizaron varios experimentos, a diferentes presiones y para las dos polaridades, en los cuales 
se varió la presión dentro del arreglo de electrodos cilíndricos coaxiales. A presiones bajas, la 
magnitud de los impulsos de corriente generados es mucho mayor que la de los impulsos 
generados a altas presiones. Los resultados obtenidos muestran una reducción del valor pico de la 
corriente corona con el aumento de la presión. Adicionalmente, se observó el efecto de doble 
impulso mencionado en el numeral anterior, se presenta en las dos polaridades. Los resultados 
para cada una de las polaridades se presentan a continuación. 
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6.3.3.1 Comportamiento de los impulsos de corriente corona en función de la presión para la 

polaridad positiva 

 

 

Figura 35. Comportamiento del valor pico del impulso de corriente corona para polaridad positiva cuando 

aumenta el valor pico de impulso de voltaje aplicado. Los resultados muestran el comportamiento para 

diferentes condiciones de presión. 

En la Figura 35 se muestra el comportamiento del valor pico de los impulsos de corriente corona 
calculados cuando se aplica un impulso de voltaje de polaridad positiva al arreglo coaxial. En la 
Figura 35 puede observarse que para una presión de 74,6 kPa, que corresponde a los puntos en 
color azul, el valor pico de los impulsos de corriente tiende a incrementarse con aumentos del 
valor pico del impulso de voltaje aplicado al arreglo coaxial. En la Tabla 13 se presentan los valores 
pico de los impulsos de corriente corona calculados cuando las tensiones V1, V2, V3 y V4 de 
polaridad positiva son aplicadas al arreglo de conductores coaxiales.  

 

Para cada nivel de tensión V1, V2, V3 y V4 se realizaron 10 pruebas, en cada una de las cuales se 
calculó el valor pico del impulso de corriente corona. En la Tabla 13 se muestran los siguientes 
valores: Vc: es el voltaje de inicio del efecto corona, V aplicado: es el promedio del valor pico de 
los 10 impulsos de voltaje aplicados para cada uno de los 4 niveles de tensión, Vaplic (%):es la 
relación entre V aplicado y Vc, Ipromedio: es el promedio del valor pico de los impulsos de 
corriente corona calculados; Imáxima, Imínima: Son respectivamente los valores pico máximo y 
mínimo de los impulsos de corriente corona para cada uno de los niveles de voltaje de prueba; 
Desviación es la desviación estándar del valor pico de los impulsos de corriente corona medidos 
respecto de su valor promedio para cada una de las cuatro tensiones de prueba. 
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V1 V2 V3 V4 

Vc (kV) 20,7 20,7 20,7 20,7 

V aplicado (kV) 25,0 28,2 31,4 35,1 

Vaplic (%) 1,20 1,36 1,52 1,69 

I promedio (A) 0,77 0,92 0,91 0,99 

I máxima (A) 0,90 1,03 1,16 1,21 

I mínima (A) 0,47 0,80 0,63 0,82 

Desviación 0,12 0,076 0,18 0,12 

Tabla 13. Comportamiento del valor pico de los impulsos de corriente corona calculados cuando los voltajes 
de polaridad positiva V1, V2, V3 y V4, se aplican al arreglo coaxial a una presión de 74,6 kPa. Vc: voltaje de 

inicio del efecto corona. V aplicado: es el promedio del valor pico de los impulsos de voltaje aplicados. Vaplic 
(%): relación entre V aplicado y Vc. Ipromedio: es el promedio del valor pico de los impulsos de corriente 

corona calculados; Imáxima, Imínima: Son respectivamente los valores pico máximo y mínimo de los 
impulsos de corriente corona para cada uno de los niveles de voltaje de prueba; Desviación es la desviación 

estándar del valor pico de los impulsos de corriente corona medidos respecto de su valor promedio para 
cada tensión de prueba. 

 

Los resultados en la Tabla 13 garantizan que en las pruebas realizadas con 4 niveles de tensión 
diferentes, el voltaje aplicado fue mayor al voltaje de inicio de corona (Vc). En todos los casos se 
observó que el voltaje de inicio del efecto corona VCORONA es constante e independiente del voltaje 
aplicado y que la amplitud de los impulsos de corriente corona aumenta con los incrementos del 
voltaje aplicado. A manera de ejemplo, puede mencionarse que para un impulso de voltaje 
aplicado de valor pico igual a 20.7 kV se obtuvo un valor pico de la corriente de impulso corona de 
0.77 A y que para un impulso de voltaje aplicado de valor pico igual a 35.1 kV este valor fue de 
0.99 A. Estos resultados muestran que la magnitud del valor pico de los impulsos de corriente 
corona se incrementan con aumentos del valor pico de los impulsos de voltaje aplicados. Este 
incremento indica, a su vez, que la cantidad de carga espacial inyectada al arreglo coaxial se 
incrementa con incrementos en el valor pico de los impulsos de voltaje aplicados. 

Igual comportamiento se evidenció para las diferentes condiciones de presión. En general, la 
magnitud de los impulsos de corriente corona tiende a aumentar cuando aumenta la amplitud de 
los impulsos de voltaje aplicados al arreglo coaxial manteniendo una presión constante. De otro 
modo, la magnitud de los impulsos de corriente corona tiende a disminuir si al arreglo de 
electrodos coaxiales se le incrementa la presión y se le aplican impulsos de voltaje de una misma 
magnitud.  

6.3.3.2 Comportamiento de los impulsos de corriente corona en función de la presión para la 

polaridad negativa 

Las pruebas realizadas con impulsos de voltaje de polaridad negativa muestran un 
comportamiento muy similar al obtenido con impulsos de voltaje de polaridad positiva: Se observa 
un incremento en la amplitud de los impulsos de corriente corona en la medida en que se 
aumenta la amplitud de los impulsos de voltaje aplicados al arreglo coaxial; y una reducción en el 
valor pico de los impulsos de corriente corona cuando, se aplican impulsos de voltaje de una 
misma amplitud, pero se aumenta la presión del aire. En la Figura 36 se presentan curvas de 
tendencia lineal obtenidas para cada una de las presiones de trabajo. En estas se observa una 
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pendiente positiva (di/dV) de la corriente respecto al voltaje aplicado para cada presión, indicando 
que la corriente crece cuando aumenta el voltaje pico de la señal de impulso aplicada. 

 

Figura 36. Comportamiento del valor pico de los impulsos de corriente corona para polaridad negativa, 
cuando se incrementa la amplitud de los impulsos de voltaje aplicados al arreglo coaxial, para diferentes 

condiciones de presión. 

 

 
V1 V2 V3 V4 

Vc (kV) 17,5 17,5 17,5 17,5 

V aplicado (kV) 19,0 21,2 25,6 28,9 

Vaplic (%) 1,1 1,2 1,4 1,6 

I promedio (A) 0,38 0,41 0,43 0,47 

I máxima (A) 0,44 0,52 0,50 0,54 

I mínima (A) 0,29 0,32 0,37 0,40 

Desviación  0,04 0,06 0,04 0,04 

Tabla 14. Comportamiento del valor pico de los impulsos de corriente corona calculados cuando los voltajes 
de polaridad negativa V1, V2, V3 y V4 se aplican al arreglo coaxial a una presión de 74,6 kPa. Vc: voltaje de 
inicio del efecto corona. V aplicado: es el promedio del valor pico de los 10 impulsos de voltaje aplicados 
para cada nivel de tensión. Vaplic (%): relación entre V aplicado y Vc. Ipromedio: es el promedio del valor 
pico de los impulsos de corriente corona calculados; Imáxima, Imínima: Son respectivamente los valores 

pico máximo y mínimo de los impulsos de corriente corona para cada uno de los niveles de voltaje de 
prueba; Desviación es la desviación estándar del valor pico de los impulsos de corriente corona medidos 

respecto de su valor promedio para cada tensión de prueba. 
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Comparando los resultados de las Tablas 13 y 14, se observa que en general, la amplitud de los 
impulsos de corriente corona es menor en el arreglo coaxial cuando el impulso de tensión aplicado 
es de polaridad negativa. 

6.3.4 Cálculo de la carga espacial 

Para el cálculo de la carga espacial se parte de la relación de transformación RT obtenida a partir 
de la relación entre los voltajes de alta y baja tensión, sin y con efecto corona. En el primer caso, 
sin efecto corona, se calcula la relación del arreglo coaxial como la relación entre el voltaje 
aplicado y el voltaje medido sin efecto corona VSIN_CORONA. Esta es la relación de transformación de 
referencia. En el segundo caso, con efecto corona, al aplicar el voltaje VCORONA, se inicia el efecto 
corona en el conductor central del arreglo coaxial, lo que genera un cambio en la relación de 
transformación RT del sistema de medida. Este cambio en la RT está directamente asociado al 
efecto de la carga espacial corona. La carga espacial cambia la capacitancia de alta tensión, ya que 
incrementa el radio aparente del conductor central, mientras que la capacitancia de baja tensión 
CBTcalculada permanece constante. De esta forma es posible calcular el valor de la carga espacial. 
Como se presentó en los numerales anteriores, las señales sin y con efecto corona son similares en 
magnitud y forma solamente durante los primeros micro-segundos (antes de llegar al voltaje Vc) y 
cambian cuando se sobrepasa el voltaje de inicio del efecto corona.  

Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que la carga almacenada en un condensador está dada 
por la ecuación (Ec. 17):  

                               (Ec. 17) 

Y sabiendo que la carga eléctrica también se puede expresar como lo indica la ecuación (Ec. 18): 

       ∫                 (Ec. 18) 

Entonces, la carga espacial corona puede calcularse a partir del voltaje registrado en baja tensión 
VBT y el valor conocido de su capacitancia CBTcalculada.  

Al aplicar esta relación a las tensiones VSIN_CORONA–VCORONA, se obtiene la carga espacial total en el 
arreglo coaxial. Esta relación se presenta en la Figura 37. 

 

Figura 37. Carga espacial corona positiva producida en el conductor central de un arreglo de electrodos 
cilíndricos coaxiales, cuando se aplica un impulso de voltaje de polaridad positiva de valor pico 33.9 kV a una 

presión de 212,6 kPa. 
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En la Figura 37 se presenta el comportamiento de la carga total en función del tiempo. En t=0.7 µs, 
se inicia el efecto corona y el aire se ioniza, generando una densidad de carga que crece 
rápidamente hasta alcanzar un valor aproximado de 50 nC. Esta carga es entregada al arreglo 
coaxial mediante un impulso de corriente, el cual se hace igual a cero cuando la carga deja de 
aumentar (ver numeral 5.2.1, Figura 32). Este comportamiento coincide con el instante de tiempo 
en que se produce el impulso de corriente, que para la Figura 37 inicia en 0.7 µs y termina en cerca 
de 1 µs. Durante este periodo de tiempo se da el proceso de ionización del aire alrededor del 
conductor central del arreglo de cilindros coaxiales, generando carga espacial cuya magnitud total 
es igual a la carga entregada por el impulso de corriente al arreglo de cilindros coaxiales. Cuando la 
corriente vuelve a cero, la carga deja de aumentar y el proceso de ionización se detiene. 

 

a. Coaxial sin carga espacial 

 

b. Coaxial con carga espacial 

Figura 38. Representación del arreglo coaxial cilindro-cilindro sin y con carga espacial. a) muestra el arreglo 
antes de llegar al voltaje de inicio del efecto corona, b) muestra el arreglo después de ionizado, donde el 

área en color gris representa la carga espacial generada alrededor del hilo coaxial. 

En estas condiciones, la carga espacial generada alrededor del hilo coaxial produce una densidad 
de carga volumétrica que ocupa un espacio circular (volumen cilíndrico) alrededor del coaxial. La 
Figura 38 ejemplifica la forma como se distribuye la carga espacial. 

Asumiendo que la carga espacial tiene una distribución de carga uniforme en toda la zona ionizada 

se puede calcular la densidad de carga volumétrica v. 

En la siguiente sección se presentan los cálculos de carga espacial realizados para las dos 
polaridades y para las diferentes presiones de trabajo. 

6.3.4.1 Comportamiento de la carga espacial en polaridad positiva 

La Figura 39 muestra los resultados obtenidos luego de calcular la carga espacial positiva para las 
diferentes condiciones de presión, con diferentes voltajes de prueba (V1, V2, V3, V4). 

La Figura 39 muestra el comportamiento de la carga espacial positiva en función de la amplitud de 
los impulsos de voltaje aplicados al arreglo coaxial para diferentes condiciones de presión del aire. 
Para cada valor de presión se realizan pruebas con impulsos de voltaje positivos de diferentes 
amplitudes (V1, V2, V3 y V4) y se calcula la carga espacial positiva. A manera de ejemplo puede 
verse la característica en color azul obtenida a una presión de 74,6 kPa. Para este nivel de presión, 
la carga espacial positiva aumenta con incrementos de la amplitud de los impulsos de voltaje 
aplicados al arreglo de electrodos coaxiales. Esto puede fácilmente deducirse de los resultados 

v 

Radio 

aparente 
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mostrados en la Tabla 15, que resume los valores de carga espacial positiva calculados para la 
presión de 74.7 kPa. 

 

 

Figura 39. Comportamiento de la carga espacial positiva en función de la amplitud de los impulsos de 
tensión de polaridad positiva aplicados al arreglo coaxial y para diferentes presiones del aire. 

 

 
V1 V2 V3 V4 

Vc (kV) 20,7 20,7 20,7 20,7 

V aplicado(kV) 25,0 28,2 31,4 35,1 

Vaplic (%) 1,2 1,3 1,5 1,7 

Q promedio (nC) 149,8 174,3 194,0 208,5 

Q máxima(nC) 159,5 187,6 214,6 231,2 

Q mínima(nC) 137,4 160,3 176,9 179,6 

Desviación 7,0 8,9 13,8 15,2 

Tabla 15. Cálculo de la carga espacial positiva producida en el arreglo de electrodos coaxiales, para una 
presión de prueba de 74,6kPa y polaridad positiva. Vc: voltaje de inicio del efecto corona positivo. V aplicado: 

es el promedio del valor pico de los 10impulsos de voltaje aplicados para cada nivel de tensión. Vaplic (%): 
relación entre V aplicado y Vc. Qpromedio: es el promedio del valor de la carga corona positiva; Qmáxima, 
Qmínima:Son respectivamente los valores máximo y mínimo de la carga corona positiva para cada uno de 
los niveles de voltaje de prueba; Desviación es la desviación estándar de la carga corona positiva medida 

respecto de su valor promedio para cada tensión de prueba. Nótese como se incrementa la carga espacial 
positiva con incrementos del voltaje aplicado. 

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 15 puede concluirse que la carga corona positiva 
calculada se incrementa con incrementos de la amplitud de los impulsos de voltaje aplicados. 
Dicho comportamiento se hace evidente al encontrar una pendiente positiva en las curvas de 
tendencia presentadas para cada presión en la Figura 39. La curva de tendencia muestra una 
relación positiva (dQ/dV positiva) entre la carga y el valor pico del impulso de voltaje aplicado. Este 
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comportamiento es similar para las curvas de tendencia obtenidas con todas las condiciones de 
presión investigadas. 

A manera de ejemplo puede mencionarse que para una tensión de prueba V1 de 25 kV, que 
corresponde a 1.2 veces el Voltaje de inicio del efecto corona positivo, se obtiene una carga 
positiva de 149.8 nC, mientras que para el voltaje V4 de 35,1 kV, que corresponde a 1,7 veces el 
voltaje de inicio del efecto corona positivo, se obtiene una carga espacial positiva de 208.5 nC.  

El comportamiento antes descrito fue observado en los experimentos realizados para todas las 
presiones de trabajo, en los que la carga espacial corona positiva se incrementó con incrementos 
en el valor pico del voltaje de impulso aplicado. Sin embargo, también se observó que para un 
mismo valor del voltaje aplicado, tanto la corriente corona positiva como la carga espacial corona 
positiva se reducen con aumentos de la presión del aire. Esto indica que la variación de la carga 
positiva dQ/dV (pendiente de la curva de tendencia) disminuye cuando la presión aumenta. Una 
explicación evidente para este comportamiento es la reducción del camino libre medio tanto de 
los iones como de los electrones cuando se incrementa la presión. Cuando esto sucede, se reduce 
la probabilidad de ionización del aire, ya que la energía lograda por los electrones no es suficiente 
para ionizar las moléculas del aire, lo que sí podría ocurrir a una menor presión de aire. 

6.3.4.2 Comportamiento de la carga espacial en polaridad negativa 

Al igual que lo sucedido en la polaridad positiva y explicado en el numeral 6.2.2, la carga espacial 
corona negativa generada se incrementa con incrementos de la amplitud de los impulsos de 
voltaje aplicados al arreglo de conductores cilíndricos coaxiales, lo cual se puede verificar 
observando la pendiente positiva en las señales de tendencia presentadas para cada presión de 
trabajo. Esto se debe al incremento del campo eléctrico al cual se ven sometidos los electrones. 
Como en el caso anterior puede afirmarse que un aumento en el campo hace que se incremente la 
energía potencial a la que están sometidos los electrones y por ende, su energía cinética, lo cual 
incide en una mayor producción de carga espacial negativa.  

 

Figura 40. Comportamiento de la carga espacial negativa en función de la amplitud de los impulsos de 
tensión de polaridad negativa aplicados al arreglo coaxial y para diferentes presiones del aire. 
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En la Tabla 16 se muestran los valores de la carga espacial corona negativa calculada a partir de las 

mediciones realizadas a una presión de 74,7 kPa en polaridad negativa. Como puede observarse 

en la Tabla 16, la carga espacial corona negativa generada se incrementa con incrementos del 

voltaje aplicado (dQ/dV positivo en la curva de tendencia), tal como ocurría con la polaridad 

positiva. Sin embargo, al comparar las Tablas 15 y 16, se observa que la cantidad de carga 

generada en polaridad negativa es mucho menor que en la polaridad positiva. Adicionalmente, tal 

como sucedía en polaridad positiva, para una misma presión, la cantidad de carga espacial corona 

se incrementa con incrementos del voltaje. Esto indica que la pendiente dQ/dV de la curva de 

tendencia presentada en la Figura 40, disminuye cuando aumenta la presión. 

 
V1 V2 V3 V4 

Vc (kV) 17,5 17,5 17,5 17,5 

V aplicado(kV) 19,0 21,2 25,6 28,9 

Vaplic (%) 1,0 1,2 1,4 1,6 

Q promedio(nC) 45,9 47,1 54,0 58,0 

Q máximo (nC) 49,3 52,6 59,9 63,3 

Q mínimo (nC) 41,6 41,3 46,5 52,9 

Desviación 2,8 3,8 5,1 3,5 

Tabla 16. Cálculo de la carga espacial negativa producida en el arreglo de electrodos coaxiales, para una 
presión de prueba de 74,7 kPa y polaridad negativa. Vc: voltaje de inicio del efecto corona negativo. V 

aplicado: es el promedio del valor pico de los 10 impulsos de voltaje de polaridad negativa aplicados para 
cada nivel de tensión. Vaplic (%): relación entre V aplicado y Vc. Q promedio: es el promedio del valor de la 
carga corona negativa; Qmáxima, Qmínima: Son respectivamente los valores máximo y mínimo de la carga 

corona negativa para cada uno de los niveles de voltaje de prueba; Desviación es la desviación estándar de la 
carga corona negativa medida respecto de su valor promedio para cada tensión de prueba. Nótese como se 

incrementa la carga espacial negativa con incrementos del voltaje de polaridad negativo aplicado. 

 

Para ejemplificar lo anterior, en la Tabla 16 se aprecia el incremento de la carga espacial corona 
negativa con la magnitud del voltaje aplicado al arreglo de electrodos coaxiales: para un voltaje 
aplicado de -19 kV se generan -45,9 nC, mientras que para -28,9 kV este valor se incrementa a -
58,0 nC. Sin embargo, si se compara la cantidad de carga espacial corona generada con un voltaje 
pico igual a -25.6 kV que es igual -54 nC, tal como se presenta en la Tabla 16, este valor de carga es 
casi tres veces menor que el valor de la carga generada en polaridad positiva a una amplitud 
similar del impulso de voltaje aplicado: V= +25 kV para una carga espacial corona de Q= +149.8 nC, 
mostrado en la Tabla 15. Este resultado corrobora lo mencionado anteriormente, que la carga 
espacial corona en polaridad negativa es mucho menor que en polaridad positiva, a pesar de que 
la tensión de inicio del efecto corona negativo es menor que para la polaridad negativa. 

El comportamiento de la carga espacial corona para las otras condiciones de presión estudiadas, 
es similar al descrito para la presión de 74,7 kPa. Los resultados de todos los experimentos 
realizados en polaridad negativa se muestran en la Figura 40, y reflejan un incremento de la carga 
espacial corona con incrementos del voltaje aplicado. 
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7. CONCLUSIONES 

  

En la primera parte de la presente investigación se estudió la influencia de la presión en la 
producción de corriente corona negativa en un arreglo de cuatro cilindros coaxiales aislados en 
aire y conectados en paralelo y ubicados dentro de un cilindro con capacidad de soportar hasta 30 
atmósferas de presión. La corriente corona fue medida mientras la presión se varió entre 0,7 y 5 
atmósferas, mientras se aplicaban tensiones DC negativas hasta 65kV. Se encontró que las señales 
de corriente siguen un comportamiento no lineal que es independiente de la presión, gobernado 
por la siguiente ecuación: 

i = [(3.646*10-5*p-0.573)*(V-Vo)+0.1218]2 

El modelo matemático encontrado representa de adecuadamente el comportamiento de la 
corriente corona para diferentes condiciones de presión y voltaje, reproduciendo adecuadamente 
las familias de curvas obtenidas en el laboratorio.  

En el mismo arreglo de 4 cilindros coaxiales sometidos a presión fue posible obtener la 
“Resistencia” de la fuente de corriente corona en función del voltaje aplicado.  La ecuación que 
gobierna este comportamiento es la siguiente: 

    
 

                                     
 

Se encontró que es posible obtener resistencias hasta del orden de 1200 MOhmios para la fuente 
de corriente sometida a una presión de 5,5 atmósferas y un voltaje de 20 kV.  

En la segunda parte de la presente investigación se estudió la influencia de la presión del aire en la 
producción de carga espacial e impulsos de corriente corona en un hilo conductor ubicado en el 
centro de un arreglo coaxial, para las dos polaridades.  La carga espacial corona y la corriente 
corona de impulso de ambas polaridades fueron obtenidas para presiones entre 0.7 y 5 
atmósferas.  

Las pruebas de impulso permitieron detectar fácilmente la generación de carga espacial corona de 
ambas polaridades en el interior del arreglo coaxial, siempre y cuando el voltaje aplicado superara 
el voltaje de inicio del efecto corona: (V – Vc) > 0. Se encontró que para una presión constante, la 
carga corona se incrementa con incrementos de la amplitud de los impulsos de voltaje aplicados 
para ambas polaridades. Igualmente se encontró que para un mismo valor del voltaje aplicado, 
tanto la carga espacial corona de ambas polaridades como la corriente corona se reducen con 
aumentos de la presión del aire.  
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Igualmente se observó que para las mismas condiciones de presión, polaridad y voltaje aplicado, la 
carga espacial corona en polaridad positiva es mucho mayor que en polaridad negativa, a pesar de 
que la tensión de inicio del efecto corona negativo es menor que para la polaridad positiva. 

Para una misma presión y dentro de los límites que permitieron las condiciones experimentales, el 
voltaje deinicio del efecto corona no aumentó significativamente con aumentos en la magnitud del 
impulso de tensión aplicado. De otra parte, se encontró que el voltaje de inicio del efecto corona 
se incrementó con incrementos de la presión. Sin embargo, este aumento parece ser dependiente 
de la polaridad. Se encontraron las siguientes ecuaciones que gobiernan el voltaje de inicio del 
efecto corona, en las cuales la ecuación para la polaridad positiva tiene una menor pendiente que 
para la polaridad negativa: 

Vc = 0.043*P+16.91, para la polaridad positiva,  y  

Vc = 0.054*P+13.05, para la polaridad negativa. 

La consecuencia de este hallazgo es que la tensión de inicio del corona a altas presiones puede ser 
menor para la polaridad positiva que para la polaridad negativa, algo inverso a lo encontrado para 
la presión atmosférica. 

Un interesante hallazgo es que para las condiciones experimentales estudiadas, la ionización del 
espacio interelectródico a presiones mayores a 344.4 kPa, la producción de carga espacial corona 
puede producirse en pasos.  A menores presiones se observó que la carga espacialse produce en 
un solo impulso de corriente. 
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ANEXO 1.  

 

Figura 41. Detalle constructivo de los elementos que componen el buje, construido con 4 piezas que unidas, 

garantizan el aislamiento eléctrico entre el electrodo conectado a alta tensión y las partes conectadas a tierra. 
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Características de la cámara de presión usada para las pruebas realizadas con voltaje DC. En la 

figura se observan las dos secciones de la cámara antes de ser ensamblada; se evidencia el buje de 

alta tensión, las bridas usadas para realizar el cierre del sistema y el dispositivo una vez 

ensamblado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Construcción de la cámara de presión. Detalle de las partes que componen la cámara y su 
presentación final, una vez ensamblada. 
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Detalle de la construcción del arreglo coaxial usado para las pruebas de efecto corona en DC con 
polaridad negativa. 

El arreglo coaxial es soportado mecánicamente con dos discos de acrílico puestos en los extremos 
de los cilindros y con el uso de cuatro soporte de madera que permiten mantener unido el 
dispositivo como un solo arreglo. 

 

 

 

 

 

Figura 43. Disposición final del arreglo de cilindros coaxiales usado en las pruebas de efecto corona con 
voltaje DC. Detalle del sistema una vez construido. Se observan los elementos de sujeción, la disposición 

final de los cilindros externos. 
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Detalles de la construcción del dispositivo usado para las pruebas de efecto corona son señales de 
impulso de voltaje, y para el cálculo de carga espacial. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 44. Detalle de construcción del arreglo coaxial usado para la medición de la carga espacial generada 

por impulsos de voltaje. Se compone por varias piezas que se unen y generan un sistema hermético que 

trabaja con presiones de hasta 1015 kPa. 
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ANEXO 2. 

 
Análisis de los modelos de regresión usados para interpretar el comportamiento de la señal de 

voltaje (V-Vc) como función de la corriente corona. 

En esta sección se presenta el procedimiento usado para modelar matemáticamente la 

característica I vs “V-Vc”, siendo “V-Vc” el voltaje de referencia usado para representar el 

comportamiento de la corriente de corona. 

 

Regresión lineal aplicada a la curva (V-Vc) vs (i) 

Para confirmar si existe una tendencia lineal entre la corriente corona y el voltaje (V-Vc) aplicado 

al arreglo coaxial, se realizaron regresiones las características obtenidas experimentalmente con 

cada una de las presiones de trabajo, empleando la herramienta “Curve fittingtool” de MATLAB. 

La Tabla 3 muestra las regresiones usadas; en cada caso se toman los datos de las 6 o 7 señales 

registradas con cada valor de presión, procesándose aproximadamente 160.000 datos para cada 

valor de presión. Con la regresión se obtiene la información: punto de corte de la recta con el eje 

de las ordenadas, pendiente de la señal, correlación de la función respecto a los datos de entrada 

y la suma de los errores. Analizando la información de la tabla 3, se puede concluir que existe una 

relación lineal para cada una de las presiones de trabajo. 

Para evaluar la posibilidad de representar todos los casos con un único modelo matemático, es 

necesario analizar el comportamiento de los coeficientes “m” y “b” presentados en la Tabla 3. 

Teniendo en cuenta que los valores de “m” y “b” son diferentes para cada una de las condiciones 

de presión, es necesario determinar si hay una correlación entre cada una de estas variables y la 

presión, para posteriormente integrarlas o vincularlas al modelo.  

Con el fin de conocer el comportamiento de “m” y “b” se realiza un análisis matemático y 

estadístico de estos coeficientes como se ve a continuación. 

Modelo de regresión para interpretar la pendiente “m”. Para evaluar si existe correlación entre 

los valores de la pendiente indicados en la Tabla 3 y la presión a la cual se hicieron las pruebas, se 

plantean modelos de regresión con los datos de “m” y “p” para verificar la tendencia y la 

correlación. En la Figura 45 se presenta el comportamiento de m vs presión; este muestra una 

tendencia negativa en el comportamiento de la señal que se mantiene en el rango de presiones 

con el cual se trabajó. Los datos evidencian una reducción en el valor de la pendiente m cuando 

aumenta la presión (dm/dp decreciente), tendencia que se mantiene cuando la presión aumenta.  
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Figura 45. Modelos de regresión aplicados a los datos. Comportamiento de los modelos estadísticos lineal y 

exponencial aplicados a los datos de entrada. 

 

La Figura 45 muestra los modelos de regresión lineal (color cafe) y exponencial (color azul) 

obtenidos con la información de la tabla 3. Se observan diferencias significativas de los dos 

modelos de regresión respecto a los datos de entrada (presión vs pendiente), sin embargo, en 

ambos casos se mantiene una relación negativa (m disminuye cuando la presión aumenta). 

 

 

Figura 46. Modelos de regresión aplicados a los datos. Comportamiento de los modelos estadísticos 
cuadrático y potencial aplicados a los datos de entrada. 
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La Figura 46 muestra los modelos, cuadrático (color magenta) y potencial (color azul), que reflejan 

un comportamiento similar al de los datos de entrada. Se observa un mejor ajuste en el 

comportamiento de los datos del modelo potencial en todo el rango de presiones registrado. El 

modelo cuadrático sigue una tendencia negativa pero esta no se mantiene en todo el rango 

presiones de trabajo. Adicionalmente presenta mayores errores o diferencias entre los resultados 

del modelo y los datos reales según lo observado en la Tabla 17.  

 

 

Figura 47. Modelos de regresión aplicados a los datos. Representación de los modelos cuadrático y potencial 

en escala Log-Log. 

 La Figura 47 muestra los modelos en escala log-log, que permite identificar con mayor claridad el 

ajuste del modelo potencial. Este refleja de forma muy aproximada el comportamiento real de la 

información mientras que el modelo cuadrático refleja una mayor variación de los datos en 

relación al valor esperado. Los resultados indican que el modelo potencial se puede usar para 

predecir el comportamiento de la señal, para valores de presión mayores a los usados en las 

pruebas, debido a sigue la misma tendencia que mantienen los datos registrados en las pruebas. 

Por su parte el modelo cuadrático evidencia mayor dispersión en los resultados con presiones 

mayores a 65 psi. El cambio en la pendiente (dm/dp se vuelve positiva) no permite que esta 

función pueda ser usada para predecir el comportamiento del sistema con presiones mayores a 65 

psi. 

Para confirmar la validez de los modelos evaluados así como el nivel de correspondencia entre 

cada uno de estos con los datos reales de “pendiente vs presión”, es necesario conocer y evaluar 

los coeficientes. 
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La Tabla 17 muestra los resultados de las regresiones realizadas con los modelos lineal, cuadrático, 

exponencial y potencial, que se evalúan con un coeficiente de confianza del 95 %. En esta se 

presentan los coeficientes del modelo, el coeficiente de correlación y la suma de los cuadrados de 

los errores. 

 

MODELO 
Ecuación 

representativa 
a B C Correlación Errores 

Lineal m= a*x + b -5.181*10-7 -5.674*10-5  0.8049 6.362*10-6 

Cuadrático m=a*x2+b*x+c 1.219*10-8 -1.648*10-6 7.68*10-5 0.9602 2.71*10-6 

Exponencial m=a*exp(b*x) 6.335*10-5 -0.01528  0.8786 4.731*10-6 

Potencial m=a*xb 0.002514 -0.573  0.9996 2.67*10-7 

Tabla 17. Modelos de regresión usados para interpretar el comportamiento de la pendiente “m” como función 

de la presión. Las constantes a, b y c son los coeficientes del modelo usados para cada caso. 

 

Al analizar los resultados se observa mayor correlación (0.9996) en el modelo potencial, lo cual 

indica que reproduce los datos reales de una manera más precisa que otros modelos. Esto 

concuerda con lo observado en las Figuras 46 y 47, confirmando que el modelo potencial es el más 

adecuado para representar el comportamiento de los datos. Posterior a esto es necesario validar o 

evaluar la forma de representar el valor de “b” en el modelo. 

 

Modelo de regresión aplicado al punto de corte “b”. Siguiendo el mismo procedimiento usado 

para la regresión de la pendiente “m”, se hace una grafica que muestra el comportamiento de “b” 

(punto de corte de la regresión lineal) en función de la presión, para así establecer si hay algún 

tipo de tendencia que represente su comportamiento.  

La Figura 48 muestra el comportamiento de la variable “b” en función de la presión y los modelos 

de regresión usados para evaluar su comportamiento (lineal, cuadrático, exponencial y potencial). 

El coeficiente “b” (señal azul continua) no muestra una tendencia clara ya que hay variaciones 

significativas en su comportamiento. En cuanto a la regresión, ninguno de los modelos evaluados 

(lineal, cuadrático, exponencial y potencial) sigue claramente el comportamiento de “b” según lo 

presentado en la Tabla 18, lo cual se explica por su gran dispersión y la baja correlación que 

presentan los modelos (Ver Figura 48 y tabla18). A pesar de esto, es necesario evaluar los 

coeficientes obtenidos para cada uno de los modelos, para así determinar si alguno es 

representativo. 
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Figura 48. Modelos de regresión aplicados al comportamiento de la variable “b” en función de la presión. 

 

La Tabla 18 muestra los coeficientes obtenidos para los modelos así como la correlación y la suma 

del cuadrado de los errores. Los modelos se evalúan con un coeficiente de confianza del 95% para 

todos los casos. 

MODELO 
Ecuación 

representativa 
a b C Correlación Errores 

Lineal m= a*x + b 12.03*10-5 0.1161  0.05327 0.01265 

Cuadrático m=a*x2+b*x+c 3.512*10-6 -2.05*10-3 0.1219 0.06998 0.01341 

Exponencial m=a*exp(b*x) 0.1161 9.998*10-4  0.05384 0.01265 

Potencial m=a*xb 0.1067 0.03578  0.0507 0.01267 

Tabla 18. Evaluación de los modelos usados para interpretar los resultados del coeficiente “b”. Las 
constantes a, b y c son los coeficientes del modelo usados para cada caso. 

Los coeficientes de correlación obtenidos para los modelos de regresión usados son bajos e 

indican que ninguno de estos refleja el comportamiento de los datos reales de manera correcta. 

Por el contrario, el coeficiente de correlación y la suma de los errores indican que los resultados 

obtenidos con cada modelo difieren bastante de los datos reales, confirmando lo observado en la 

Figura 48. Los coeficientes de correlación tienen valores cercanos a 0.05 lo cual indica que la 

significancia de los modelos es muy baja y no son representativos del comportamiento de los 

datos reales. 

Basado en los resultados se puede decir que no es posible representar de forma clara el 

comportamiento de los datos con un modelo de regresión para este caso o dicho de otra manera, 

los resultados obtenidos con estos modelos no son representativos del comportamiento de “b”.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

PRESION (psi)

P
U

N
T

O
 D

E
 C

O
R

T
E

 "
b

"

 

 

MODELO LINEAL

MODLO CUADRATICO

MODELO EXPONENCIAL

MODELO POTENCIAL

b vs presión



76 
 

 

Análisis estadístico de “m” y de “b”. 

Otra forma de analizar el comportamiento de “b” y de “m” es evaluando estadísticamente las 

variaciones parámetros tales como sus valores máximos, valores mínimos, promedios y 

desviaciones estándar con la presión, tal como se presenta en la Tabla 19. Este análisis se realiza 

con base en los resultados mostrados en la Tabla 3 (modelo lineal para diferentes condiciones de 

presión). La Tabla 19 presenta los resultados para cada una de los parámetros antes mencionados. 

 

Pendiente 

m 

P. corte 

b Correlación 

Suma 

errores 

MAXIMO 6.42E-05 0.148 1.00000 2.39E+02 

MINIMO 2.09E-05 0.107 0.99660 7.23E-01 

PROMEDIO 3.19E-05 0.122 0.99954 2.83E+01 

DESVIACION 

ESTÁNDAR 1.35E-05 0.01234 0.00105325 74.4904054 

DESVEST % 42.6% 10.1% 0.105% 263.1% 

Tabla 19. Datos estadísticos obtenidos de las regresiones realizadas con cada condición de presión 

 

Comportamiento estadístico de la pendiente m. En el caso de “m”, las estadísticas muestran una 

gran dispersión en los resultados (42.6 %) lo cual es razonable ya que “m” disminuye cuando la 

presión del gas aumenta según se ve en la Figura 45. Como “m” tiene una pendiente negativa, no 

es viable representar su comportamiento con un valor promedio ya que el promedio se usa para 

representar variables que no reflejan una tendencia (pendiente) en su comportamiento y/o que 

presentan una baja dispersión (no mantiene una tendencia creciente o decreciente evidente). Por 

esta razón, no es posible interpretar la pendiente “m” como un promedio en el modelo general. 

Comportamiento estadístico del punto de corte b. La tabla 19 indica que la desviación estándar es 

baja (10.5%), que es una valor reducido comparado con los datos obtenidos para la pendiente 

“m”. Si bien una dispersión de 10.5% indica una variación significativa en los datos de “b”, sigue 

siendo un valor representativo del comportamiento, más aún sabiendo que “b” está directamente 

relacionado con la corriente de inicio del efecto corona (10 uA) porque esta define el punto de 

corte de la señal cuando “V-Vc” es igual a cero Voltios. Adicionalmente, la gráfica presión vs b 

(Figura 48) no muestra una tendencia (pendiente db/dp) clara en su comportamiento, de manera 

que no evidencia una correlación positiva o negativa entre las variables.  

Debido a esto, el punto de corte se puede representar como un valor promedio, obtenido a partir 

de los datos de la Tabla 3. Tiene validez desde el punto de vista estadístico y además se puede 

interpretar desde el punto de vista de la física del efecto corona. 

 


